Zaklad Kominiarski Waszek Spélka Jawna
| 43-450 Ustron ul. Wantuly 47 P
NIP: 548-266-77-50 REGON: 243691993 KRS: 0000526894 1 )
Adres korespondencyjny: 43-450 Ustron, ul. Wantuly 1 -
tel/fax 33 854 37 59 kom 602 777 897
e-mail biuro@waszek.pl www.kominiarz.waszek.pl

Zrzeszony w Beskidzkim Cechu Kominiarzy

Ustron, 2021-02-23

Opinia nr 00293/2021

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych w budynku
mieszkalny potozonym w 43-450 Bielsko-Biala przy ulicy Szkolna 16/10 dotyczaca urzadzen
grzewczo-kominowych uzytkowanych przez: Relinski Pawel, Ewa . Sporzadzona przez
posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza Jozef Waszek w celu: inwentaryzacja
przewodow kominowych

W zwiagzku z powyzszym stwierdza si¢ co nastgpuje:

Podczas inwentaryzacji przewodow kominowych Marcin Matrna stwierdzil ze, po
zdemontowaniu kotlta CO gaz z otwartg komorg spalania w lazience , mozna zamontowa¢
kociol CO gaz zamknig¢tg komora spalania . Przewéd kominowy nr 3 zaznaczonym na
szkicu orientacyjnym w ktorym bedzie podlaczony kociol CO gazowy zamknigta komorg
spalania nalezy zabezpieczy¢ wkladem kominowym kwasoodpornym koncentrycznym .
Pomieszczenie lazienki posiada wentylacje wywiewna .

Opinig sporzadzono w oparciu o: Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr 89 poz. 414),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74
poz. 836) w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 (Dz.U. nr 121
poz. 1138) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i
terendw.

Potwierdzenie odbioru opinii Opiniodawca:

MISTRZ KOMINIARSK]
—
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1. Po dokonaniu proponowanych rozwigzan, nalezy zglosi¢ do sprawdzenia Prawidtowosci
wykonywania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-kominowych.
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6m wentylacja tazienka It pigtro mieszkanie nr 10, wentylacja lazienka parter mieszkanie nr 3

10m wentylacja fazienka | pigtro mieszkanie nr 6

15m wolny

17m gaz tazienka 1 pietro mieszkanie nr 6

20m gaz fazienka Il pigtro mieszkanie nr 10

2,5m wentylacja kuchnia il pigtro mieszkanie nr 15

2,5m otwdr po piecu gazowym kuchnia Nl p mieszkanie nr 15




Zakiad ¥ominiarski Waszek Spétka Jawna
43-450 Ustron ul. Wantuly 47
NIP: 548-266-77-30 REGON: 243691993 KRS: 0000526894
Adres korespondencyjny: 43-450 Ustros, ul. Wantuly 1
tel/fax 33 854 37 59 kom 602 777 897
e-mail binro@waszek.pl www. kominiarz.waszek.pl

Zrzeszony w Beskidzkim Cechu Kominiarzy

Ustron, 2021-02-12

Opinia nr 00227/2021

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzadzes grzewczo kominowych w budynku
mieszkalny polozonym w 43-300 Bielsko Biala przy ulicy Mickiewicza 15 dotyczaca urzgdzen
grzewczo-kominowych uZytkowanych przez: Wspélnota mieszkaniowa przy ul. Mickiewicza
15 . Sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza Jézef Waszek w celu:
kontrola przewodéw kominowych '

W zwigzku z powyZzszym stwierdza si¢ co nastepuje:
Podczas kontroli przewodéw kominowyech w mieszkanin nr 3 parter pracownicy Marcin
Materna , Sebastian Ambo stwierdzili Ze, po zdemontowaniu gazowego podgrzewacz
cieplej wody w lazience i moina zamontowaé kociol CO gaz zamknigta komorg spalania i
podlgczyt do obecnego przewodu kominowego.. Przewéd kominowy w ktdrym bedzie
podlgczony koeciol CO gaz zamknigta komorg spalania nalezy zabezpieczyé wkiadem
~ kominowym z uszczelkami @ 080 mm Doplyw powietrza do kotla nalezy wykanaé w
przestrzeni miedzu wkladem kominowym a przewodem kominowym . Pomieszezenie
lazienki posiada wentylacj¢ wywiewng .

Opini¢ sporzadzono w oparciu o: Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr 89 poz. 414),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74.
poz. 836) w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalaych.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 (Dz.U. nr 121
poz. 1138) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw i innych obiektéw budowlanych i
terendw.

Potwierdzenie odbioru opinii - Dpinial %
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Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwigzan, nalezy zgtosié do sprawdzenia Prawidtowosci
wykorywania 1 funkcjonowania urzadzen grzewczo-kominowych,
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ZAKLAD KOMINIARSKI JAROSLAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKLAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2020-07-11

OPINIA NR: 306B/2020

Z wynikéw przeprowadzonych oglqdzin—eksper'gyzy urzadzen grzewczo kominowych w budynku mieszkalny
polozonym w BIELSKO-BIALA przy PLAC SW MIKOLAJA nr 14 M 2 dotyczaca urzgdzen
grzewczo-kominowych uzytkowanych przez: MIROSEAW JANIK

sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza Jarostaw Fajfrzyk w celu: sprawdzenia
prawidtowosci podiaczenia

W zwigzu z powyzszym stwierdza si¢ co nastepuje:

1. POMIESZCZENIE KUCHNI POSIADA WENTYLACJE GRAWITACYJNA.

2. POMIESZCZENIE KUCHNI POSIADA PIECYK GAZOWY DO CIEPLEJ WODY
PODEACZONY DO PRZEWODU SPALINOWEGO.

3. OBECNIE PRZEWOD SPALINOWY ZAKONCZONY JEST WYLOTAMI BOCZNYMLI,
NALEZY WYKONAC WYLOT GORNY.

4. ZEZWALA SIE NA PODLACZENIE PIECA GAZOWEGO 2 FUNKCYJINEGO
KONDENSACYINEGO DO ISTNIEJACEGO PRZEWODU SPALINOWEGO.

5. PRZEWOD SPALINOWY NALEZY ZABEZPIECZYC WK ADEM KOMINOWYM
POWIETRZNO SPALINOWYM KWASOODPORNYM LUB ZAMONTOWAC WKLAD
KWASOODPORNY O $R FI 80 KTORY POSLUZY DO WYRZUTU SPALIN, ZACIAG
POWIETRZA WYKONAC Z ZEWNATRZ BUDYNKU.

6. W DNIU KONTROLI PRZEWODY KOMINOWE DROZNE.

Inne uwagi:

Opini¢ sporzadzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow
budowlanych i terenéw.,

Potwierdzenie odbioru opini: Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominiarski)
Data opinii i podpis: .......cceevrevennnnne.

Uwagi: MIBTRZ KOMIMIARSKI
gt . L . . . Jarosta o Emifrzyk
1. Po dokonaniu poprawnych rozwigzan, nalezy zglosié¢ do sprawdzenia N upf/G50 ; 0 SJ
prawidlowos¢ wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-kominowych tel. BOB 568 526



ZAKEAD KOMINIARSKI JAROSEAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKLAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2020-07-11

OPINIA NR: 306B/2020

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych w budynku mieszkalny
potozonym w BIELSKO-BIALA przy PLAC SW MIKOLAJA nr 14 M 2 dotyczaca urzadzen
grzewczo-kominowych uzytkowanych przez: MIROSEAW JANIK

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza Jarostaw Fajfrzyk w celu: sprawdzenia
prawidlowosci podlaczenia

W zwiazu z powyzszym stwierdza si¢ co nast¢puje:

1. POMIESZCZENIE KUCHNI POSIADA WENTYLACJE GRAWITACYINA.

2. POMIESZCZENIE KUCHNI POSIADA PIECYK GAZOWY DO CIEPLE] WODY
PODLACZONY DO PRZEWODU SPALINOWEGO.

3. OBECNIE PRZEWOD SPALINOWY ZAKONCZONY JEST WYLOTAMI BOCZNYMI,
NALEZY WYKONAC WYLOT GORNY.

4. ZEZWALA SIE NA PODLACZENIE PIECA GAZOWEGO 2 FUNKCYJNEGO
KONDENSACYJNEGO DO ISTNIEJACEGO PRZEWODU SPALINOWEGO.

5. PRZEWOD SPALINOWY NALEZY ZABEZPIECZYC WKLADEM KOMINOWYM
POWIETRZNO SPALINOWYM KWASOODPORNYM LUB ZAMONTOWAC WKEAD
KWASOODPORNY O $R FI 80 KTORY POSLUZY DO WYRZUTU SPALIN, ZACIAG
POWIETRZA WYKONAC Z ZEWNATRZ BUDYNKU.

6. W DNIU KONTROLI PRZEWODY KOMINOWE DROZNE.

Inne uwagi:

Opini¢ sporzgdzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. or 74 poz. 836) w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow
budowlanych i terendw.

Potwierdzenie odbioru opini: Opiniodawca:

¢ (uprawniony mistrz kominiarski)
Data opinii 1 podpis: ......ccceveerenene.

Uwagi: MIBTRZ KEMINJARSKI
’ . L . C - Jarosta -\Eszf'frzyk
1. Po dokonaniu poprawnych rozwigzan, nalezy zgtosié¢ do sprawdzenia NI up//85 u/ 03
prawidlowos¢ wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-kominowych el 606 366 576
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ZAKLAD KOMINIARSKI JAROSELAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKEAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2020-12-08

OPINIA NR: 538B/2020

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych w budynku mieszkalny
potozonym w BIELSKO-BIALA przy OLSZOWKA nr 14 M 1 dotyczaca urzadzen grzewczo-kominowych
uzytkowanych przez: ADM

sporzgdzona przez posiadajagcego wymagane uprawnienia mistrza Jarostaw Fajfrzyk w celu: sprawdzenia
prawidtowosci podtaczenia

W zwiazu z powyzszym stwierdza sie co nastepuje:

1. POMIESZCZENIE LAZIENKI POSIADA PIECYK GAZOWY 1 FUNKCYJNY
PODLACZONY DO PRZEWODU SPALINOWEGO NR 2.

2. OBECNIE LAZIENKA NIE POSIADA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ.

3. POMIESZCZENIE POKOJU POSIADA PIEC KAFLOWY PODLACZONY DO PRZEWODU
NR 3, PRZEWOD KOMINOWY JEST ZABEZPIECZONY WKELADEM KOMINOWYM O $R FI
125. PO LIKWIDACIJI PIECA KALFOWEGO NALEZY WYKORZYSTAC PRZEWOD
DYMOWY JAKO WENTYLACYJINY DO LAZIENKI.

4. WYKONANIE WENTYLACJI LAZIENKI BEDZIE ZWIAZANE Z ROZKUCIEM SCIANY
KOMINOWE].

5. W CELU WYKONANIA OGRZEWANIA GAZOWEGO ZEZWALA SIE NA
WYKORZYSTANIE PRZEWODU KOMINOWEGO NR 2 DO PODEACZENIA PIECA
GAZOWEGO 2 FUNKCYJINEGO KONDENSACYINEGO.

6. PRZEWOD SPALINOWY NALEZY ZABEZPIECZYC WKEADEM KWASOODPORNYM O
SR F1 80 KTORY POSEUZY DO WYRZUTU SPALIN, ZACIAG POWIETRZA WYKONAC Z
SZACHTU KOMINOWEGO. PRZEWOD PONAD DACHEM WYPROWADZIC O MIN 0,5 M/B
PONAD SASIEDNIE PRZEWODY KOMINOWE.

Inne uwagi:

Opini¢ sporzgdzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow
budowlanych 1 terenéw.

Mistrz Kominiarski

Potwierdzenie odbioru opini: Opiniodawssfaiw Fajfrzyk
(uprawniénypniwado@iniarski)

Data opinii i podpis: .....ooeeeevierenenns tel. 606 366 526

Uwagi:

1. Po dokonaniu poprawnych rozwigzan, nalezy zglosi¢ do sprawdzenia
prawidtowos$¢ wykonania i funkcjonowania urzadzef grzewczo-kominowych
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ZAKLAD KOMINIARSKI JAROSEAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKLAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2019-02-15

OPINIA NR: 152B/2019

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych w budynku mieszkalny
potozonym w Bielsko-Biala przy 11 Listopada nr 4 M12 dotyczaca urzadzen grzewczo-kominowych uzytkowanych
przez: Kupka Zbigniew

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza Jarostaw Fajfrzyk w celu: sprawdzenia
prawidtowosci podlaczenia

W zwigzu z powyiszym stwierdza si¢ co nastepuje:

Pomieszczenie fazienki posiada wentylacje grawitacyjng oraz piecyk gazowy 1-funkcyjny
podigczony do przewodu spalinowego wspdlnie z piecykiem gazowym mieszkania 3 i 6.
Brak wolnych przewod6w kominowych w pionie kominowym lazienki.

Nalezy dobudowa¢ przewdd spalinowy pod kociot gazowy 2-funkcyjny kondensacyjny do
pomieszczenia lazienki z wktadéw kominowych kwasoodpornych powietrzno spalinowych.
Mieszkanie znajduje si¢ na ostatnim pietrze

Inne uwagi:

Opini¢ sporzadzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw
budowlanych i terendw.

Potwierdzenie odbioru opini: Opiniodaweca:
(uprawniony mistrz kominiarski)
Data opinii 1 podpis: .....occoeveeerinnnne

) Mistrz Ko miarski
Uwagi: ; Jaroslaﬁrzyk
1. Po dokonaniu poprawnych rozwigzan, nalezy zglosié do sprawdzenia Nr upr. /03

prawidlowo$¢ wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-kominowych tel. 606366 526
f—;;s" )"( 3 '4& i
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ZAKLAD KOMINIARSKI JAROSEAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKEAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2019-01-17

OPINIA NR: 40B/2019

Z wynikow przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych w budynku mieszkalny
potozonym w BIELSKO-BIALA przy KOMOROWICKA nr 152 M 6 dotyczaca urzadzen grzewczo-kominowych
uzytkowanych przez: JOZEF GRADEK

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza Jaroslaw Fajfrzyk w celu: sprawdzenia
prawidtowosci podigczenia

W zwigzu z powyiszym stwierdza sie co nastepuje:

1. POMIESZCZENIE LEAZIENKI POSIADA WENTYLACJE GRAWITACYINA

2. POMIESZCZENIE EAZIENKI POSIADA PIECYK GAZOWY 1 FUNKCYJNY
PODEACZONY DO PRZEWODU SPALINOWEGO.

3. PO ODLACZENIU PIECYKA GAZOWEGO ZEZWALA SIE WYKORZYSTAC ISTNIEJACY
PRZEWOD SPALINOWY DO PODEACZENIA PIECA GAZOWEGO 2 FUNKCYJNEGO
KONDENSACYJNEGO.

4. PRZEWOD SPALINOWY NALEZY ZABEZPIECZYC WKEADEM KWASOODPORNYM
POWIETRZNO SPALINOWYM, WKEAD PONAD KORONA KOMINA WYPROWADZIC O ]
M/B.

5. NALEZY ZAMONTOWAC PIEC GAZOWY 2 FUNKCYJNY KONDENSACYJNY.

6. PO WYKONANIU PRAC ZGLOSIC DO ODBIORU KOMINIARSKIEGO.

Inne uwagi:

Opini¢ sporzadzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow
budowlanych i terendw.

Potwierdzenie odbioru opini: i Opiniodawca:
0 0&6 /4 (uprawniony mistrz kominiarski)
Data opinii i podpis: /'/()L ....... v
Mistrz Kominiarski
Uwagi: Jarostaw Fajirzyk
1. Po dokonaniu poprawnych rozwiazan, nalezy zglosi¢ do sprawdzenia Nr upt. 2930/03

.. k . . . tel. 61
prawidlowo$¢ wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-kominowych tel. 606 366 526



ZAKEAD KOMINIARSKI JAROSEAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKY AD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2019-11-26

OPINIA NR: 691B/2019 dico

Z wynikow przeprowadzonych oglgdzin-ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych w budynku mieszkalny
polozonym w Bielsko-Biala przy Magnelii nr 22 M2 dotyczaca urzadzen grzewczo-kominowych uzytkowanych
przez: Jan i Mariola Tofel

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza Jarostaw Fajfrzyk w celu: sprawdzenia
prawidlowosci podiaczenia

W zwigzu z powyZszym stwierdza sie co nastepuje:

Opinia wstepna.

Pomieszczenie tazienki posiada wentylacje grawitacyjng rys.9. Przewdd zakonczony nasadg H.
Pomieszczenie fazienki posiada piecyk gazowy 1-funkcyjny podiaczony do przewodu spalinowego.
W miegjsce piecyka gazowego 1-funkcyjnego nalezy podiaczy¢ kociot gazowy 2-funkcyjny
kondensacyjny z zamknieta komorg spalania w pomieszczeniu tazienki.

Przewéd spalinowy pod kociot gazowy 2-funkeyjny nalezy zabezpieczyé wkiadem kominowym
kwasoodpornym wyrzutu spalin rys.10 a zacigg powietrza wykona¢ z klatki schodowe;j.

Przewdd spalinowy wyrzutu spalin nalezy wyprowadzi¢ ponad wentylacyjny fazienki o 0,5 metra na
koronie komina.

Inne uwagi:

Opinig sporzagdzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnja 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunkow
technicznych vzytkowania budynkéw mieszkalnych, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow
budowlanych i terenow.

Potwierdzenie odbioru opini: Opiniodaweca:

(uprawniony mistrz kominiarski)
Data opinii i podpis: ......cocoeevrvnnnn.

Mistrz ,em\ni_arsk;(
= s 2é3€>5roz:¥ ‘
1. Po dokonaniu poprawnych rozwigza, nalezy zglosi¢ do sprawdzenia AT

. e L ) ) . . V606 3¢
prawidtowos¢ wykonania 1 funkcjonowania urzadzen grzewczo-kominowych tel”60
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ZAKEAD KOMINIARSKI JAROSEAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKY.AD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2020-05-22

OPINIA NR: 224B/2020

Z wynikow przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych w budynku mieszkalny
potozonym w BIELSKO-BIALA przy GAZOWNICZA nr 21 M 4 dotyczaca urzadzen grzewczo-kominowych
uzytkowanych przez: ADM

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza Jarostaw Fajfrzyk w celu: sprawdzenia
prawidlowo$ci podlaczenia

W zwiazu z powyzszym stwierdza si¢ co nastgpuje:

1. POMIESZCZENIE KUCHNI POSIADA WENTYLACJE GRAWITACYIJNA PODEACZONA
DO PRZEWODU WENTYLACYINEGO.

2. W PIONIE KOMINOWYM WENTYLACYINYM ZNAJDUIJE SIE WOLNY PRZEWOD
KOMINOWY DO KTOREGO ZEZWALA SIE PODLACZYC PIEC GAZOWY 2 FUNKCYINY
KONDENSACYINY.

3. OBECNIE W POMIESZCZENIU KUCHNI WYKONANY JEST SUFI PODWIESZANY CO
UNIEMOZLIWIA DOKELADNA KONTROL PRZEWODOW KOMINOWYCH.

4. NA DACHU BRAK LAW KOMINIARSKICH, BRAK DOJSCIA DO W/W PRZEWODOW
KOMINOWYCH.

5. PRZEWOD SPALINOWY NALEZY ZABEZPIECZYC WKLADEM KWASOODPORNYM O
SR FI 80 KTORY POSEUZY DO WYRZUTU SPALIN, ZACIAG POWIETRZA WYKONAC Z
KLATKI SCHODOWEJ LUB Z ZEWNATRZ.

6. NA DACHU NA PRZEWODZIE WENTYLACYINYM NALEZY ZAMONTOWAC NASADE
TYPU H. PRZEWOD SPALINOWY WYPROWADZIC PONAD PRZEWOD WENTYLACYJINY
O MIN 0,5 M/B.

7. PO WYKONANIU PRAC ZGLOSIC DO ODBIORU KOMINIARSKIEGO.

Inne uwagi:

Opinig sporzadzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. ur 74 poz. 836) w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z
dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow
budowlanych i terenéw.

Potwierdzenie odbioru opini: Opiniodawca:
(uprawniony mistrz kominiarski)

Data opinii 1 podpis: ....ccceeeeeeceeeneenn. )
p o MISTRZ K@M!NIAR;K!

. Jarostafir-igiirzy
Uwagi: ) . NP up/K 30/03
1. Po dokonaniu poprawnych rozwigzan, nalezy zgtosi¢ do sprawdzenia 5 368 526

. . . . tel. 6
prawidlowos$¢ wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-kominowych



Zaklad Kominiarski Waszek Spétka Jawna
43-450 Ustron ul. Wantuly 47
NIP: 548-266-77-50 REGON: 243691993 KRS: 0000526894
Adres korespondencyjny: 43-450 Ustron, ul. Wantuly 1
tel/fax 33 854 37 59 kom 602 777 897
e-mail biuro@waszek,pl www.kominiarz.waszek.pl

Zrzeszony w Beskidzkim Cechu Kominiarzy

Ustron, 2020-07-09

Opinia nr 00777/2020

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych w budynku
mieszkalny polozonym w 43-300 Bielsko - Biala przy ulicy Grunwaldzka 22A dotyczaca
urzagdzen grzewczo-kominowych uzytkowanych przez: Wspélnota Mieszkaniowa przy ul.
Grunwaldzka 22A , Sporzadzona ptzez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza Jozef
Waszek w celu: kontrola przewoddw kominowych

W zwigzku z powyzszym stwierdza sig co nastgpuje:

Podezas kontroli przewodéw kominowych w mieszkaniu nr 1 pracownicy Zachariasz
Cie$lar , Marcin Materna stwierdzili Ze,w pomieszézeniu lazienki mozna zamontowaé
kaciol CO gaz zamknigtg komorg spalania . W pomieszczeniu lazienko w ktérym ma by¢é
podlgczony kociol CO gaz zamknigta komora spalania jest wolny przewéd kominowy .
Przewdd kominowy zabezpieczony jest wkladem Kominowym kwasoodpornym . Do wiw
przewodu kominowego w ktérym zamontowany jest wklad kwasodporny nalezy
zamontowat wkiad kominowy kwasoodporny z uszezelkami & 0,60 mm . Przeszcen mi¢dzy
wkladami bedzie wykorzystana na pobér powietrza do kotla Co gaz zamknigta komors
spalania . W mieszkaniu w drzwiach lazienkowych suma otworéw nie ma 220 cm? . Nalezy
wiw drzwiach lazienkowych wykonaé otwory nawiewne o polu pow. 220ecm? . W
pomieszczeniu kuchni brak wentylacji wywiewnej . W celu ustalenia wolnego przewodu
kominowego nalezy wykonaé inwentaryzacj¢ przewodéw kominowych .

Opini¢ sporzadzono w oparciu o: Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr 89 poz. 414),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74
poz. 836) w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 (Dz.U, nr 121
poz. 1138) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i

rendw., /
foren MISTRZ KOMINJARSKI
Jézef Waszek

Nr. dypl. 588/75 , Nr. upr. 000Y/M__
. .Uprawnienia gaz. dozdr i eksploatagja -
Oplmﬁa@)'féiylsg/m Nr E/275/159714

(TR
¢

Potwierdzenie odbioru opinii

. Data opinii i podpis: .......... J

00777/2020 Strona 1




ZAKLAD KOMINIARSKI JAROSLAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKLAD KOMINJARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2020-12-12

(o 53 Lo

OPINIA NR: 547B/2020

Z wynikow przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych w budynku mieszkalny
potozonym w BIELSKO-BIALA przy JANA SOBIESKIEGO nr 43 M 4 dotyczaca urzadzef
grzewczo-kominowych uzytkowanych przez. MARIAN BALASZ,

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza Jarostaw Fajfrzyk w celu: sprawdzenia
prawidlowos$ci podigczenia

W zwiazu z powyzszym stwierdza si¢ co nast¢puje:

1. POMIESZCZENIE LAZIENKI POSIADA WENTYLACJE GRAWITACYJNA PODLACZONA
DO PRZEWODU NR 15.

2. POMIESZCZENIE LAZIENKI POSIADA PIECYK GAZOWY 1 FUNKCYINY
PODLACZONY DO PRZEWODU NR 14.

3. PO LIKWIDACJI PIECYKA GAZOWEGO 1 FUNKCYINEGO ZEZWALA SIE NA
PODLACZENIE PIEC GAZOWEGO 2 FUNKCYJNEGO KONDENSACYJINEGO.

4. PRZEWOD SPALINOWY NALEZY ZABEZPIECZYC WKELADEM KWASOODPORNYM O
$R FI 80 KTORY POSLUZY DO WYRZUTU SPALIN, ZACIAG POWIETRZA WYKONAC Z
KLATKI SCHODOWE].

Inne uwagi:

Opinig sporzadzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynk6w mieszkalnych, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z
dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw 1 innych obiektow
budowlanych i terenow.

Potwierdzenie odbioru opini: OPi“iOdﬂ'é{/qu»fi‘-" Omlnngar;skll(

e . (upraw %? s gémﬁlarskl)
Data opinii i podpis: ......cccccoereennn. 1 506 366 526
Uwagi:

1. Po dokonaniu poprawnych rozwigzan, nalezy zgtosi¢ do sprawdzenia
prawidtowo$é¢ wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-kominowych
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| Ldz WILAMOWICE: 202 -03-23
L

OPINIA NR: 153B/202¢0

Z wynikow przeprowadzonych oglc;dzimekSpertyzy urzadzen grzewezo kominowych w budynky mieszkalny

poloZonym w Bielsko-Biala przy Szkolna nr31 67 dotyczaca urzadzen grzewczo-kominowych uzytkowanych
przez: Bogdan Czarneckj

Sporzadzona przez Pposiadajgcego Wymagane uprawnienia mistrza Jaroslaw Fajfrzyk w cely: Sprawdzenia
prawidlowosci podigczenia

3. Pomieszezenje kuchni posiada wentylacje grawitacyjng podiaczong do przewodu wentylacyjnego
4.‘Przewody kominowe na dzie kontroli drozne.

Inne uwagi:

Opinig Sporzadzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnja 7.07.1994r (Dz.U. or. 89 poz. 414), Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dpia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w Sprawie wanunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracjj z

dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony Przeciwpozarowej budynkéw j mnych obiektéw
budowlanych i terendw,

Potwierdzenje odbioru opini: Opiniodawca:
‘ (uprawniony mistrz kominiarski)
Data opinij j podpis: ...
UWagi:
L Po dokonaniy Poprawnych rozwigzar, nalezy zglosié do sprawdzenia Mistrz Kominiarski
Prawidtowosé wykonania ; funkcjonowania urzgdzen grzewezo-kominowych Jarostaw Fajfrzyk

Nrupr. 2930/03
tel.‘606 366 526
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ZAKLAD KOMINIARSKI JAROSEAW FAJFRZ¥

43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEG ad,?gfggfﬁg}d_ii%zgam;{ﬂ
NIP: 937-121-13-51 ~ -
2021 -01- 9 5

ZAKLAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

Gospodark )

w B}efsku_a,ﬂ,ej

OPINIA NR: 10B/2021

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych w budynku mieszkalny
potozonym w BIELSKO-BIALA przy JOZEFA PILSUDSKIEGO nr 16 M 4 dotyczgca urzadzen
grzewczo-kominowych uzytkowanych przez: ADM

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza Jarostaw Fajfrzyk w celu: sprawdzenia
prawidlowoéci podtaczenia

W zwiazu z powyZszym stwierdza si¢ co nastepuje:

1. W TRAKCIE PRZEPROWDZONEJ KONTORLI PRZEWODOW KOMINOWYCH
STWIERDZONO ZE PO LIKWIDACJI PIECA KAFLOWEGO PODLACZONEGO DO
PRZEWODU NR 4 ZEZWALA SIE NA PODLACZENIE PIECA GAZOWEGO 2
FUNKCYJNEGO KONDENSACYJNEGO. PIEC KAFLOWY JEST ZA LAZIENKA,

2. PRZEWOD KOMINOWY NALEZY ZABEZPIECZYC WKELADEM KOMINOWYM
KWASOODPORNYM O SR FI 80 KTORY POSLUZY DO WYRZUTU SPALIN, ZACIAG
POWIETRZA WYKONAC Z ZEWNATRZ BUDYNKU.

3. NA KORONIE KOMINA WYKONANE SA WYLOTY BOCZNE, NALEZY WYKONAC
WYLOT GORNY.

4. PIEC GAZOWY NALEZY ZAMONTOWAC W POMIESZCZENIU KUCHNI.

Inne uwagi:

Opini¢ sporzadzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunkoéw
technicznych uzytkowania budynk6éw mieszkalnych, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow
budowlanych i teren6w. '

Potwierdzenie odbioru opini:

Data opinii 1 podpis: ....ccccoeeevcnencns

Uwagi:
1. Po dokonaniu poprawnych rozwiagzan, nalezy zglosi¢ do sprawdzenia
prawidtowo$¢ wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-kominowych



ZAKEAD KOMINIARSKI JAROSEAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-31

ZAKEAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2021-01-11

OPINIA NR: 16B/2021

Z wynik6w przeprowadzonych oglgdzin-ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych w budynku mieszkalny
potozonym w BIELSKO-BIALA przy JOZEFA PILSUDSKIEGO nr 16 M 6 A dotyczaca urzadzen
grzewczo-kominowych uzytkowanych przez: AGATA POGRZEBNA

sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza Jarostaw Fajfrzyk w celu: sprawdzenia
prawidtowosci podigczenia

W zwigzu z powyzszym stwierdza si¢ co nast¢puje:

1. POMIESZCZENIE KUCHNI POSIADA PIECYK GAZOWY 1 FUNKCYJNY PODEACZONY
DO PRZEWODU SPALINOWEGO.

2. POMIESZCZENIE KUCHNI POSIADA WENTYLACJE GRAWITACYINA.

3. PO LIKWIDACJI PIECYKA 1 FUNKCYJNEGO ZEZWALA SIE NA PODELACZENIE PIECA
GAZOWEGO 2 FUNKCYINEGO KONDENSACYJINEGO.

4, PRZEWOD SPALINOWY NALEZY ZABEZPIECZYC WKELADEM KOMINOWYM
KWASOODPORNYM O SR FI 80 KTORY POSEUZY DO WYRZUTU SPALIN, ZACIAG
POWIETRZA DO PIECA WYKONAC Z SZACHTU KOMINOWEGO.

Inne uwagi:

Opinig¢ sporzadzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z
dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow
budowlanych i terenéw.

. . TRZ KGMINIARSK
Potwierdzenie odbioru opini: '\BETﬁ Arefirzy
(uprawimigriiis83; kominiarski)
Data opinii i podpis: ...c.ceeeverereerec tel. 606 366 526
Uwagi:

1. Po dokonaniu poprawnych rozwigzan, nalezy zglosi¢ do sprawdzenia
prawidlowo$¢ wykonania i funkcjonowania urzagdzen grzewczo-kominowych



ZAKYL.AD KOMINIARSKI JAROSLAW FAJFRZYK
43-330 WILAMOWICE UL. BILCZEWSKIEGO 5
NIP: 937-121-13-51

ZAKLAD KOMINIARSKI TEL. 0606366526

WILAMOWICE: 2020-05-06

OPINIA NR: 198B/2020

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzadzen grzewczo kominowych w budynku mieszkalny
potozonym w Bielsko-Biala przy Zielona nr 12 m 5§ dotyczaca urzadzen grzewczo-kominowych uzytkowanych przez:
Czeslawa Mucha

sporzgdzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza Jarostaw Fajfrzyk w celu: sprawdzenia
prawidtowosci podiaczenia

W zwigzu z powyiszym stwierdza sie co nastepuje:

Opinia wstepna.

1. Pomieszczenie tazienki posiada wentylacje grawitacyjna podtaczong do przewodu wentylacyjnego
, Kratke wentylacyjng nalezy powigkszyé¢ do wymiaréw 14x21.

2. Przewdd wentylacyjny jest nie szczelny nalezy uszczelni¢ masa SKD. Podwyzszenie nalezy
wymieni¢ na ocieplone o $rednicy fi 150 o dtugosci 1 metra i zakonczy¢ nasads typu H.

3. W pomieszczeniu znajduje si¢ piec gazowy 1 funkcyjny podiaczony do przewodu spalinowego.

4. Istniejacy przewdd nalezy zabezpieczy¢ wkladem kwasoodpomnym o

srednicy fi 80 i wyprowadzi¢ ponad dach 1,50 metra i zakoficzy¢ daszkiem.

5. Zacigg powietrza do pieca gazowego 2 funkcyjnego kondensacyjnego nalezy wykonaé z zewnatrz
budynku.

6. Po w/w pracach zezwala si¢ na podigczenie pieca gazowego 2 funkcyjnego kondensacyjnego.

7. Istniejace piece kaflowe nalezy odlaczy¢ od przewodéw a otwory zamurowad.

8. Po w/w pracach zezwala si¢ na wymiang pieca 1 funkcyjnego na piec gazowy 2 funkcyjny
kondensacyjny.

9. Na dzien kontroli sprawdzone przewody drozne.

Inne uwagi:

Opinig sporzadzono w oparciu o: Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz.U. nr. 89 poz. 414), Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r (Dz.U. nr 74 poz. 836) w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z
dnia 7.06.2010 (Dz.U. nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow
budowlanych i terenow.

Potwierdzenie odbioru opini: Opiniodaweca:
(uprawniony mistrz kominiarski)
Data opinii i podpis: .......ccoruerennne.

Ve AINTARSKL
1. Po dokonaniu poprawnych rozwigzaf, nalezy zgiosi¢ do sprawdzenia ZRIKLAD KO W\Eif. ek
prawidlowo$¢ wykonania i funkcjonowani% urzadzen grzeweczo-kominowych Jarcsiav fﬁ A ; '\\‘_a o
43-330 Wi amowicf T BICZENS c:lég
-39y AL u-._3’~‘ el 06 3T
MISTR /KSR NIARSKI AP a37-121-13-61 tel. 6
' W |

Jarodtaw Fajfrzyk
Nr upr. 2930/03
tel. 606 366 526



