Załącznik nr 1 do umowy nr DTEE/ ………….. / 2021
1. Zakres zadania : Dobór, zakup, dostawa, demontaż starych jednostek, montaż i uruchomienie klimatyzatorów miejscowych typu split-inverter – 2 szt. dla pomieszczenia : Serwerowni w budynku D poz.-1 zlokalizowanej na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.
2. Warunki techniczne : Jednostki zewnętrzne montowane na elewacji budynku  na wysokości parteru ( do 3 m ), przewidywana długość każdej z instalacji chłodniczej około 8 mb, skropliny odprowadzane grawitacyjnie na zewnątrz budynku przy jednostce zewnętrznej. Inwestor zapewnia zasilanie elektryczne.
3. Klimatyzatory powinny pracować w cyklu naprzemiennym.( Jedna jednostka zapewnia parametry w pomieszczeniu )
4. Wymagania dotyczące parametrów powietrza w pomieszczeniu ( wytyczne producenta ) :
- temperatura w pomieszczeniu : 18 – 20 st.C
- wilgotność względna : 40 % - 70 % 
- gradient temperatury max 6 k/h
[bookmark: _GoBack]- zyski ciepła od urządzeń do powietrza : 4,5 kW
5. Wymagania : Klimatyzatory winny być wyposażone w filtr antybakteryjny, współczynnik efektywności energetycznej powinien wynosić : SEER=lub>5,1, SCOP=lub>3,8. 
Oferta cenowa zawierać powinna koszty przeglądów okresowych zgodnie z zaleceniami producenta.
Podpisanie umowy zgodnie z załączonym wzorem.
6. Termin realizacji zamówienia : do 7 dni roboczych od zawarcia umowy
7. Prace remontowo-budowlane :
Demontaż istniejących jednostek klimatyzacyjnych ( typu split ), zamontowanie jednostek wewnętrznych na ścianach wewnętrznych pomieszczeń, koryta instalacyjnego, wykorzystanie otworu przelotowego przez ścianę zewnętrzną i zamontowanie jednostek zewnętrznych na elewacji budynku.

Uwaga : Zamawiający zapewnia zasilanie elektryczne dla zamontowanych klimatyzatorów.

