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1. Cel. 

Celem dokumentu jest wprowadzenie w Oddziale w Zabrzu określonych i jednolitych zasad postępowania przy projektowaniu, budowie i odbiorze gazociągów, przyłączy gazu oraz punktów gazowych, wykonywanych na terenie działania Oddziału.

Dokument określa wymagania, jakie powinna spełniać dokumentacja projektowa 
dla budowanych gazociągów oraz przyłączy gazu w oparciu, o którą realizowana będzie budowa oraz odbiór końcowy.

2. Zakres.
Zakresem dokumentu jest określenie ujednoliconych wymagań, jakie powinna spełniać dokumentacja techniczna w oparciu o którą będzie realizowana budowa i odbiór gazociągów będących w użytkowaniu Oddziału.

Dokument określa wymagania dla realizacji procesu inwestycyjnego budowy gazociągów i przyłączy gazu, opracowane w oparciu o obowiązujące regulacje prawne, normy, standardy techniczne oraz Procedury obowiązujące w Oddziale.

W dokumencie określone zostały wymagania, co do zakresu oraz treści dokumentacji projektowej dla budowy gazociągów i przyłączy gazu, która zapewni bezpieczne użytkowanie oraz ciągłość dostaw gazu w ilościach wynikających z bieżącego i planowanego zapotrzebowania.

W przypadku rozwiązań, dla których określając wymagania przywołano standardy techniczne, normy, specyfikacje, aprobaty lub dokumentacje powtarzalne, dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych do wymagań zawartych w powyższych dokumentach. W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Oddział.

Zakres stosowania dokumentu obejmuje komórki organizacyjne Oddziału 
oraz dostawców usług na rzecz Oddziału.
3. Definicje.
W dokumencie stosuje się następującą terminologię oraz zwroty:

Sieć gazowa 
– obiekty sieci gazowej połączone i współpracujące ze sobą służące do transportu gazu ziemnego;
Gazociąg – rurociąg wraz z wyposażeniem, ułożony na zewnątrz stacji gazowych, obiektów wydobywających, wytwarzających, magazynujących lub użytkujących 
gaz ziemny służący do transportu gazu ziemnego;
Przyłącze gazowe 
– odcinek gazociągu od gazociągu zasilającego do kurka głównego służący do przyłączenia instalacji gazowej, którego częścią może być zespół gazowy, tym punkt gazowy lub stacja;
Gazociąg zasilający 
– gazociąg o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) do 1,6 MPa włącznie, do którego są podłączone przyłącza gazowe;
Gazociąg źródłowy 
– gazociąg będący elementem systemu przesyłowego 
i/lub dystrybucyjnego, stanowiący źródło zasilania dla stacji gazowej w gaz ziemny;
Punkt gazowy – zespół gazowy na przyłączu służący do redukcji ciśnienia, pomiaru ilości gazu ziemnego o strumieniu przepływającego gazu do 60m3/h włącznie i o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) na wejściu do 0,5 MPa włącznie;
Gaz ziemny 
– gaz palny wydobywany ze złóż podziemnych, którego głównym składnikiem palnym jest metan;
Armatura – urządzenia techniczne na gazociągu w tym: armatura odcinająca (kurki, zawory, zasuwy, upusty), odwadniacze;
Kurek główny – urządzenie (armatura odcinająca) do zamykania i otwierania przepływu paliwa gazowego z przyłącza do instalacji gazowej odbiorcy (stanowi on zarazem element sieci gazowej i granicę oddzielającą sieć gazową od instalacji);
Układ wydmuchowy – rura upustowa wyprowadzona z urządzenia zabezpieczającego lub urządzenia sterującego, w celu upuszczenia gazu w bezpieczny sposób;
Operator sieci gazowej 
– jednostka organizacyjna przedsiębiorstwa gazowniczego posiadającego koncesję na przesyłanie i dystrybucję paliw gazowych siecią gazową, odpowiedzialna za ruch sieciowy;
Ciśnienie nominalne (PN) 
– przyjmowane jako nadciśnienie przewodzonego czynnika względem otoczenia. Wyliczone na podstawie badań ciśnienie, które zapewnia pracę elementu w wymaganym okresie użytkowania;
Ciśnienie 
– nadciśnienie gazu wewnątrz sieci gazowej mierzone w warunkach statycznych;
Ciśnienie robocze (OP) – ciśnienie występujące w sieci gazowej w normalnych warunkach roboczych;

Maksymalne ciśnienie robocze (MOP) – maksymalne ciśnienie, przy którym sieć gazowa może pracować w sposób ciągły przy braku zakłóceń w urządzeniach i przepływie gazu ziemnego;
Średnica nominalna DN – oznaczenie wymiaru nominalnego średnic przewodu wejściowego, wyjściowego i układów rurowych;
Ochrona katodowa 
- ochrona elektrochemiczna uzyskana przez obniżenie potencjału korozyjnego do poziomu, przy którym szybkość korozji metalu ulega znacznemu zmniejszeniu;
Próba szczelności
 – próba ciśnieniowa hydrostatyczna lub pneumatyczna przeprowadzona w celu sprawdzenia czy sieć gazowa spełnia wymagania szczelności;
Próba wytrzymałości – próba ciśnieniowa hydrostatyczna lub pneumatyczna przeprowadzona w celu sprawdzenia czy dana sieć gazowa spełnia wymagania wytrzymałości mechanicznej;
Obiekt budowlany 
– budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową 
wraz z instalacjami i urządzeniami; 
Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury;
Przebudowa
 – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych,  w wyniku, których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość;
Budowa – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie 
oraz prowadzenie budowy, lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego;
Projekt budowlany
 – dokumentacja techniczna podlegająca zatwierdzeniu i uzyskaniu pozwolenia na budowę, spełniający wymagania określone w art. 34 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tekst jednolity Dz.U. 2013  poz. 1409 z późn. zm.);
Projekt wykonawczy
 – dokumentacja techniczna uzupełniająca 
i uszczegółowiająca projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do prawidłowego pod względem technicznym wykonania i odbioru realizowanego obiektu budowlanego; 
Uproszczony projekt przyłącza gazu
- projekt zagospodarowania działki 
lub terenu wraz z opisem technicznym, spełniający wymagania §8 - Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462);
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę z załączonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokołami odbiorów;
Dokumentacja powykonawcza 
– dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
Strefa technologiczna – pas gruntu wymagany do budowy i eksploatacji gazociągu;
Rura osłonowa – rura zamontowana w celu ochrony umieszczonego w niej gazociągu przed uszkodzeniem;
Rura przejściowa – rura o średnicy większej od rury ochronnej której zadaniem jest umożliwienie przejścia pod przeszkodą terenową ( np. drogą, torami  kolejowymi) bez wykonania wykopu (np. metodą przecisku lub przewiertu);
Sączek węchowy – element gazociągu umożliwiający szybkie wykrycie nieszczelności oraz przedostawanie się ewentualnych przecieków gazu do atmosfery;
PE – polietylen – tworzywo o bardzo wysokim stopniu spolimeryzowania, dużej odporności na działanie kwasów, zasad, soli i większości związków organicznych i chemicznych;
Oddział 
– Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Zabrzu;
PSG 

– Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.;

RDG

–  Rejon Dystrybucji Gazu;
UDT

– Urząd Dozoru Technicznego;
Narada Koordynacyjna – uzgadnianie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich, organizowanych przez starostę.

GIG

– Główny Instytut Górnictwa.
4. Tryb postępowania.
Dokument przeznaczony jest dla projektantów, inwestorów, wykonawców oraz użytkownika sieci gazowej.

Zawarte w dokumencie zasady w zakresie projektowania, budowy oraz odbioru dotyczą gazociągów i przyłączy gazu budowanych na rzecz Oddziału zarówno siłami własnymi jak i przez wykonawców zewnętrznych.
Wszelkie prace w zakresie projektowania, kierowania budową oraz wykonania nadzoru inwestorskiego przy budowie i odbiorze gazociągów powinny być prowadzone oraz wykonane przez osoby spełniające wymagania dla osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, posiadające odpowiednie aktualne uprawnienia oraz świadectwa kwalifikacji.

Projekt oraz zakończenie budowy muszą być zgodne z regulacjami zawartymi w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  tekst jednolity Dz.U. 2013  poz. 1409 z późn. zm.) oraz niniejszymi zasadami.
4.1. Gazociągi średniego i niskiego ciśnienia.
4.1.1. Materiały i metody ich łączenia.
4.1.1.1. Rury. 

Do budowy gazociągów średniego i niskiego ciśnienia powinny być stosowane rury przeznaczone do przesyłania gazu ziemnego z polietylenu lub stali. Jako materiał podstawowy stosować należy rury z polietylenu. Rury stalowe mogą być stosowane w uzasadnionych przez projektanta przypadkach.

4.1.1.1.1. Rury polietylenowe.
Jako rury przewodowe do budowy gazociągów należy stosować fabrycznie nowe rury polietylenowe klasy SDR11 PE100RC koloru pomarańczowego lub czarnego z pomarańczową powłoką zewnętrzną.

Czas jaki upłynął od daty produkcji do zamontowania rury nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

Rury muszą spełniać wymogi norm PN-EN 1555-1; PN-EN 1555-2 oraz publicznej specyfikacji PAS 1075 „Rury z polietylenu do alternatywnych technologii układania".

Rury powinny być produkowane przez producentów posiadających certyfikaty potwierdzające wprowadzenie systemu zarządzania, jakością.

Do każdej zakupionej partii rur powinny być dołączone:

· krajowa deklaracja zgodności zgodna z  ustawą o wyrobach budowlanych i systemie oceny zgodności, (Dz. U.  2013  poz. 898 z późn. zmianami)  oraz z wymogami normy PN - EN1555-2; lub deklaracja zgodności z uzyskaną europejską oceną techniczną.

· certyfikat zgodności z publiczną specyfikacją PAS 1075 „Rury z polietylenu do alternatywnych technologii układania”;

· opinia techniczna Głównego Instytutu Górnictwa dotycząca możliwości stosowania na terenach górniczych;

· certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B”.

· Gwarancja na dostarczane rury powinna wynosić minimum 24 miesiące od daty dostawy.
4.1.1.1.2. Rury stalowe.
Jako rury przewodowe do budowy gazociągów należy stosować fabrycznie nowe rury stalowe bez szwu do średnicy 273,1mm oraz ze szwem (wzdłużnym SAW, lub rur zgrzewanych prądami wysokiej częstotliwości ze szwem wzdłużnym HFW) powyżej średnicy 273,1 zgodne z normą PN-EN 10208-2 lub równoważną. 
Do każdej zakupionej partii materiału powinien być dołączony atest oraz krajowa deklaracja zgodności zgodna z ustawą o wyrobach budowlanych i systemie oceny zgodności, oraz z wymogami normy PN-EN 10208-2, lub aprobatę techniczną.

Dla rur stalowych z izolacją fabryczną powinien być dostarczany stosowny dokument oceny technicznej/aprobaty technicznej. 
4.1.1.2. Kształtki polietylenowe.

Należy stosować fabrycznie nowe kształtki SDR11 PE100:

· kształtki wtryskowe - do zgrzewania doczołowego i elektrooporowe,
· kolor pomarańczowy lub czarny.
Czas, jaki upłynął od daty produkcji do zamontowania rury nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

Kształtki muszą spełniać wymogi norm PN-EN 1555-1 i PN-EN 1555-3.

Kształtki powinny być produkowane przez producentów posiadających certyfikaty potwierdzające wprowadzenie systemu zarządzania, jakością.

Do każdej zakupionej partii materiału powinna być dołączona krajowa deklaracja zgodności zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i systemie oceny zgodności, , certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B” oraz opinia techniczna GIG dotycząca możliwości stosowania wyrobu na terenach górniczych.

4.1.1.3. Kształtki elektrooporowe.

Kształtki elektrooporowe występują w dwóch zasadniczych typach: kształtki kielichowe oraz kształtki siodłowe.

Kształtki elektrooporowe kielichowe należy stosować do średnicy 63 mm włącznie.

W uzasadnionych przypadkach kształtki elektrooporowe kielichowe można stosować na większych średnicach.

Kształtki siodłowe do średnicy PE 315 mm należy stosować z dolną obejmą.

Nie dopuszcza się stosowania kształtek segmentowych.
4.1.1.4. Kształtki do zgrzewania doczołowego.

Kształtki doczołowe są kształtkami z tzw. bosymi końcami.

Kształtki doczołowe należy stosować dla średnic powyżej 63 mm.

Nie dopuszcza się stosowania kształtek doczołowych na mniejszych średnicach.

Nie dopuszcza się stosowania kształtek segmentowych.
4.1.1.5. Łączenie rur i kształtek polietylenowych.

Rury i kształtki do średnicy 63 mm włącznie, łączyć za pomocą zgrzewania elektrooporowego.

Rury i kształtki o średnicach powyżej 63 mm, łączyć za pomocą zgrzewania doczołowego.

W uzasadnionych przypadkach rury i kształtki o większych średnicach można również zgrzewać za pomocą zgrzewania elektrooporowego.

Do wykonywania zgrzewania i nadzoru tego procesu mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia potwierdzone aktualnymi świadectwami.

Urządzenia do zgrzewania winny posiadać aktualne świadectwa kalibracji.

Karty technologiczne zgrzewania powinny być uzgodnione z właściwą komórką organizacyjną Oddziału.
4.1.1.6. Łączenie rur stalowych.

Przygotowanie i wykonanie złączy spawanych powinno być zgodne z:

· normą PN-EN 12732;

· instrukcją technologiczną spawania (WPS);

· dokumentacją projektową.

Przy budowie gazociągów stalowych metoda spawania i badań nieniszczących, uwarunkowana jest przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz.640). 
Do wykonywania prac spawalniczych na gazociągach i urządzeniach gazowniczych mogą być dopuszczeni wyłącznie spawacze, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia do spawania rur potwierdzone aktualnymi certyfikatami (świadectwami) egzaminu spawacza. 
Wszystkie spoiny w połączeniach spawanych należy wykonać, jako spoiny czołowe. Wykonane złącza spawane poddaje się badaniom metodami nieniszczącymi. 

Podstawowym (preferowanym) badaniem nieniszczącym jest metoda radiograficzna (RT).

W przypadku braku możliwości wykonania badania radiograficznego dopuszcza się możliwość wykonania innego badania nieniszczącego, po każdorazowym uzgodnieniu jego wykonania z właściwą komórką Oddziału z zachowaniem zasady 100% badanych złącz. 

W przypadku braku możliwości wykonania spoiny czołowej dopuszcza się wykonanie innego rodzaju spoiny po każdorazowym uzgodnieniu technologii jej wykonania z właściwą komórką organizacyjną Oddziału.

Spoiny pachwinowe poddaje się badaniom magnetyczno proszkowym (MT) lub penetracyjnym (PT).

Złącza spawane zlokalizowane w rurach osłonowych i/lub przejściowych należy poddać badaniom radiograficznym.
4.1.1.7. Przejścia PE/stal.

Przejścia PE/stal powinny być wykonywane z polietylenu klasy PE100RC lub PE100 w szeregu wymiarowym SDR 11. Dopuszcza się wykonywanie przejść PE/stal z polietylenu PE100RC w szeregu wymiarowym SDR 9 zakończonych połączeniem elektrooporowym. Zaleca się stosowanie przejść PE/stal wykonywanych metodą wtryskową. Pozostałe wymagania dotyczące przejść PE/stal określone są w Standardzie Technicznym: ST- IGG - 1101. 

Przejścia PE/stal powinny posiadać certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B”.

Dla stosowanych przejść PE/stal powinna być wydana aprobata techniczna lub deklaracja zgodności ze ST i aprobatą techniczną. 
4.1.1.8. Armatura zaporowa i upustowa.

Gazociąg powinien być wyposażony w armaturę zaporową i upustową.

Armatura zaporowa i upustowa powinna mieć wytrzymałość mechaniczną oraz konstrukcję umożliwiającą przenoszenie maksymalnych ciśnień i naprężeń mogących wystąpić w gazociągu w skrajnych temperaturach jego pracy. Korpusy armatury zaporowej i upustowej wbudowanej w gazociąg powinny być wykonane ze stali lub staliwa.

Korpusy wykonane ze stali oraz stalowe połączenia kołnierzowe należy zabezpieczyć przed korozją. 
Dla gazociągów o ciśnieniu do 0,5 MPa dopuszcza się stosowanie armatury zaporowej i upustowej z korpusami z żeliwa sferoidalnego i ciągliwego oraz dla kurków głównych ze stopów miedzi.

Części armatury zaporowej i upustowej mające kontakt z gazem powinny być odporne na jego działanie.

Elementy zespołów zaporowo-upustowych takie jak: trójniki, łuki, elementy zmieniające średnicę powinny być wykonane z kształtek kutych lub ciągnionych.

Konstrukcja kurka powinna uniemożliwiać jego rozebranie bez specjalistycznego oprzyrządowania.

  Kurek powinien zamykać się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W pozycjach      

  pełnego otwarcia i zamknięcia, trzpień kurka powinien być zabezpieczony przed   

 dalszym przemieszczaniem.
Połączenia armatury z rurą przewodową powinny być kołnierzowe z kołnierzem stalowym stałym. Z uwagi na ewentualne źródła nieszczelności, nie dopuszcza się łączenia armatury zaporowej z rurami przewodowymi za pomocą polietylenowych połączeń kołnierzowych. Przy budowie przyłączy gazu, dla średnic nieprzekraczających 50mm, dopuszcza się stosowanie połączeń gwintowanych korpusów kurków głównych z rurami przewodowymi nad powierzchnią ziemi.

Stosowana armatura zaporowa powinna posiadać deklarację zgodności z certyfikatem na znak CE (zgodności z Dyrektywą 97/23 CE lub 97/23/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich dotyczących urządzeń ciśnieniowych) oraz aprobatę techniczną pełnej treści wydaną przed uprawnioną jednostkę certyfikującą, dopuszczającą armaturę do stosowania w gazownictwie lub deklarację zgodności z normą konstrukcyjną.

Armatura zaporowa i upustowa powinna posiadać certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B”.                                        
4.1.1.9. Zespoły zaporowo-upustowe.

Konstrukcja zespołów zaporowo-upustowych powinna być zgodna z normą 

BN-74/8976-71, a materiał zgodny z obowiązującymi normami.

Elementy zespołów zaporowo-upustowych takie jak: trójniki, łuki, elementy zmieniające średnicę powinny być wykonane z kształtek kutych lub ciągnionych.

Konieczność zastosowania zespołów zaporowo-upustowych oraz zasuw podyktowana jest doświadczeniami eksploatacyjnymi operatora sieci gazowej oraz wymogami zarządcy obiektów, z którymi krzyżuje się gazociąg (rzeki, cieki wodne, tory kolejowe, autostrady, drogi krajowe)

4.1.1.10. Kompensatory.

Przy budowie i projektowaniu gazociągów średniego i niskiego ciśnienia z PE kompensatory nie są stosowane.

4.1.1.11. Złącza izolujące.

Do budowy gazociągów i przyłączy gazu  stosować złącza izolujące zgodnie 
z pkt. 8.14.11 Standardu Technicznego ST - IGG - 0501:2009. 

4.1.1.12. Odwadniacze.

Zaleca się stosowanie odwadniaczy polietylenowych produkowanych metodą wtryskową. Odwadniacze można zastosować na projektowanych gazociągach PE niskiego ciśnienia w najniższych jego punktach w przypadku, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo napływu wód gruntowych z wyeksploatowanych gazociągów stalowych, do których projektowane gazociągi będą włączone.

Każdorazowe zastosowanie odwadniacza na projektowanym gazociągu PE należy uzgodnić z przyszłym użytkownikiem.

W przypadku konieczności zastosowania odwadniacza stalowego jego konstrukcja powinna być zgodna z opracowaną przez PGNiG BIURO PROJEKTÓW GAZOWNICTWA „GAZOPROJEKT” Wrocław dokumentacją powtarzalną pn: „ODWADNIACZE GAZOCIĄGÓW p = 5,0 kPa” oraz „ODWADNIACZE GAZOCIĄGÓW p= 0,4 MPa” a materiał zgodny z obowiązującymi normami.
4.1.1.13. Rury osłonowe i przejściowe.
· Rury osłonowe.
Rury osłonowe należy wykonywać z rur PE dla gazociągów z PE i z rur stalowych dla gazociągów ze stali.

Rury osłonowe dla gazociągów z PE wykonywać z rur klasy PE 100 SDR-11 
o jednolitym kolorze pomarańczowym, zgodnych z normą PN-EN-1555-1.

Rury osłonowe dla gazociągów ze stali wykonywać z rur zgodnych z normą 
PN-EN 10208-2 lub równoważną.

W miejscach kolizji z kanałami ciepłowniczymi gazociągi PE zabezpieczyć rurami osłonowymi termoizolacyjnymi wykonanymi z PE.
· Rury przejściowe.
Rury przejściowe należy stosować tylko w uzasadnionych sytuacjach np. wynikających  z uzgodnień z innymi użytkownikami infrastruktury. 
· Sączki węchowe.
Konstrukcja sączków węchowych powinna być zgodna z BN-79/8976-07 a materiał zgodny z aktualnymi normami.
4.1.2. Projektowanie gazociągów.
4.1.2.1. Wymagania ogólne.

Zastosowane rozwiązania projektowe gazociągu powinny zapewnić jego niezawodne działanie. Należy uwzględnić potrzebę kontrolowanego upustu gazu ziemnego w trakcie budowy, prób ciśnieniowych i eksploatacji gazociągu.

Projekt gazociągu średniego i niskiego ciśnienia winien być opracowany zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, normami, standardami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznymi zawartymi w niniejszym dokumencie. 
Wykonawcą projektu może być firma lub osoba fizyczna spełniająca wymagania wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zakres i forma projektu budowlanego powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
Przed przystąpieniem do projektowania gazociągu średniego lub niskiego ciśnienia wykonawca projektu powinien wystąpić do RDG , na rzecz którego jest opracowywana dokumentacja o wytyczne do wykonania dokumentacji, zawierające określenie przedmiotu inwestycji, miejsc włączeń do istniejącej sieci gazowej, miejsc zabudowania armatury. Wykonawca projektu powinien zapoznać się i podpisać Oświadczenie podmiotów gospodarczych świadczących usługi projektowe działających w imieniu i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział 
w Zabrzu w zakresie wymagań normy PN – EN ISO 14001:2005 Systemy Zarządzania Środowiskowego. stanowiące załącznik nr 1 oraz Oświadczenie podmiotów gospodarczych działających w imieniu i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Zabrzu w zakresie wymagań norm  PN – EN ISO 14001:2005 Systemy Zarządzania Środowiskowego oraz PN-N-18001:2004 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy stanowiące załącznik nr 2 
do niniejszego dokumentu.
4.1.2.2. Uzgodnienie projektu.

4.1.2.2.1. Uzgodnienie przyłączy gazowych do 10m³/h
4.1.2.2.1.1. Projekty budowy przyłączy do 10 m3/h oraz projekty wyniesienia gazowych kurków głównych na zewnątrz budynku należy dostarczyć do uzgodnienia do kancelarii PSG sp. z o.o. Oddział  w Zabrzu / Zakład Gazowniczy w Opolu w celu sprawdzenia pod względem prawidłowości przyjętych rozwiązań technicznych zgodnie z wydanymi wcześniej warunkami technicznymi jego wykonania. 

Do uzgodnienia należy złożyć dwa kompletne egzemplarze Projektu w formie papierowej uniemożliwiające dekompletację oraz jeden egzemplarz w formie elektronicznej zapisany w formacie PDF. Dokumentacja powinna zostać dostarczona do uzgodnienia wraz z „Wnioskiem o uzgodnienie dokumentacji projektowej sieci gazowej”, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej PSG sp. z o.o. Oddział w Zabrzu. 
4.1.2.2.1.2. Realizacja przyłączy gazu: wymagania formalne i prawne

Obowiązującym w Oddziale sposobem budowy przyłączy gazu jest realizacja bez zgłoszenia na podstawie art. 29 a Ustawy Prawo budowlane. 
I. Zawartość uproszczonego projektu przyłącza gazu 

· Część opisowa 

· przedmiot i zakres opracowania;

· istniejące oraz projektowane zagospodarowanie działki;

· zwięzły opis rozwiązań projektowych w szczególności: sposób włączenia do gazociągu, skrzyżowania przewodów gazowych z istniejącym uzbrojeniem, ułożenie przewodów gazowych w ziemi, technologia wykonania próby szczelności, odtworzenie nawierzchni wzdłuż trasy przyłącza, warunki techniczne wykonania i odbioru, itd.;

· zestawienie materiałów;
· Część graficzna  

· mapa orientacyjna wskazującą lokalizację inwestycji;

· plan sytuacyjny z naniesioną trasą przebiegu przyłącza wykonany na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej w skali 1:500 lub 1:1000 przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
· profil podłużny z przekrojem ułożenia przyłącza w wykopie oraz miejscem włączenia do gazociągu źródłowego;

· sposób włączenia do gazociągu, zabezpieczenia przyłącza gazu na skrzyżowaniach z innym uzbrojeniem podziemnym i z przeszkodami terenowymi;

· rysunek punktu pomiarowego lub redukcyjno – pomiarowego oraz szafki gazowej;
· Część formalno-prawna

· warunki przyłączenia do sieci gazowej;

· uzgodnienia z gestorami sieci lub protokół z Narady Koordynacyjnej
z załącznikami;

· uproszczony wypis z rejestru ewidencji gruntów wraz z numerem Księgi wieczystej;

· prawo do dysponowania nieruchomością i/lub zgoda na umieszczenie urządzeń infrastruktury gazowniczej;

· zgoda na zajęcie nieruchomości na czas wykonywania robót budowlano-montażowych;

· zgodę właściciela nieruchomości z zaakceptowanym (podpisanym przez właściciela nieruchomości) załącznikiem mapowym, miejsca lokalizacji szafki gazowej;

· tabelaryczne zestawienie właścicieli nieruchomości, przez które zaprojektowany został przebieg przyłącza, z uwzględnieniem m.in.: nr działki, obrębu ewidencyjnego, karty mapy, długości przebiegu, dokumentu z którego wynika tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, nr księgi wieczystej (przykładowy wzór tabeli zgodny z załącznikiem nr 4);

· Oświadczenie projektanta o konieczności lub braku sporządzenia projektu organizacji ruchu;

· uprawnienia projektanta wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do izby inżynierów budownictwa.
Po uzgodnieniu Dokumentacji projektowej jeden jej egzemplarz wraz z oryginałem uzgodnienia przekazywany jest projektantowi/jednostce występującej o uzgodnienie w sposób określony we wniosku o uzgodnienie Dokumentacji projektowej.

Drugi egzemplarz uzgodnionej Dokumentacji projektowej jest przekazywany do przyszłego dysponenta projektowanej sieci gazowej.  
4.1.2.2.1.3. Dokumentacja dla zamawiającego 
Projektant dostarcza uzgodnioną gotową dokumentację do zlecającego wykonanie usługi w następującej formie: 

W FORMIE PAPIEROWEJ

2 egzemplarze uproszczonego projektu przyłącza gazu w tym komplet dokumentów gwarantujących Zamawiającemu prawo do dysponowania nieruchomością zabudowaną infrastrukturą gazowniczą oraz projektem organizacji ruchu (jeżeli jest wymagany).

W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NA NOŚNIKU CD (1 EGZEMPLARZ) SKATALOGOWANE W FORMACIE PDF W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB

1) kompletny uproszczony projekt przyłącza gazu (opis techniczny, zestawienie materiałów, mapy, rysunki itd.);

2) skany dokumentów gwarantujących Zamawiającemu prawo dysponowania nieruchomością zabudowaną elementami gazociągu;

3) skany wszelkich decyzji, uzgodnień, pism itp.;

4) skan zatwierdzonego projektu organizacji ruchu (jeżeli jest wymagany).

Po realizacji, nowo wybudowane przyłącze gazu nanoszone jest na mapę zasadniczą i zgłaszane przez uprawnionego geodetę do właściwego terytorialnie ośrodka geodezyjno-kartograficznego.
4.1.2.3. Uzgodnienie przyłączy gazowych powyżej 10m³/h, sieci gazowych 
4.1.2.3.1. Projekt budowy oraz przebudowy przyłączy gazu powyżej 10 m3/h, budowy oraz przebudowy gazociągów należy dostarczyć do uzgodnienia do kancelarii PSG sp. z o.o. Oddział  w Zabrzu / Zakład Gazowniczy w Opolu w celu sprawdzenia pod względem prawidłowości przyjętych rozwiązań technicznych zgodnie z wydanymi wcześniej warunkami technicznymi jego wykonania. 

Do uzgodnienia należy złożyć dwa kompletne egzemplarze Projektu w formie papierowej uniemożliwiające dekompletację oraz jeden egzemplarz w formie elektronicznej zapisany w formacie PDF. Dokumentacja powinna zostać dostarczona do uzgodnienia wraz z „Wnioskiem o uzgodnienie dokumentacji projektowej sieci gazowej”, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej PSG sp. z o.o. Oddział w Zabrzu. 
4.1.2.3.2. Zawartość projektu.

I. Zawartość projektu powinna być zgodna z:

· Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;

· Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463);

· Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. nr 263 poz. 1572);
· Standardami Technicznymi ST-IGG-0602 i ST-IGG-0601, które należy stosować przy projektowaniu stalowych gazociągów średniego i niskiego ciśnienia 
w przypadku podjęcia decyzji o zastosowaniu Standardów dla danego gazociągu przez Oddział.
II. Zawartość projektu. 

Część I - Dokumentacja formalno - prawna powinna zawierać:
· tabelaryczne zestawienie właścicieli nieruchomości, przez które zaprojektowany został przebieg gazociągów, z uwzględnieniem m.in.: nr działki, obrębu ewidencyjnego, karty mapy, długości przebiegu, dokumentu z którego wynika tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, nr księgi wieczystej (przykładowy wzór tabeli zgodny z załącznikiem nr 4);

· zgody właścicieli nieruchomości z zaakceptowanym (podpisanym przez właściciela nieruchomości) załącznikiem mapowym, na których naniesiono przebieg projektowanych gazociągów;

· uproszczony wypis z rejestru ewidencji gruntów wraz z numerem Księgi wieczystej;

· Oświadczenie projektanta o konieczności lub braku sporządzenia projektu organizacji ruchu;

· umowy, porozumienia z właścicielami nieruchomości.
Dokumenty bezwzględnie wymagane:

· uzgodnienia z gestorami sieci lub protokół z Narady Koordynacyjnej  

z załącznikami;

· warunki przyłączenia do sieci gazowej w przypadku przyłączenia odbiorców;

· warunki techniczne wydane przez właściwą komórkę organizacyjną w przypadku przebudów gazociągów;

· notatki służbowe (sporządzone na etapie np. uzgadniania trasy, zabudowy armatury itp.);

Dokumenty wynikające z odrębnych przepisów prawa, w szczególności: 

· decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub informację o miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego;

· decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;

· opinia geotechniczna;

· decyzja i operat wodno-prawny;

· pozwolenie na podejmowanie działań przy zabytku wpisanym do rejestru wydane przez Konserwatora Zabytków;

· decyzja na prowadzenie badań archeologicznych;

· decyzja zezwalająca na wycinkę drzew;

· decyzja zezwalająca na umieszczenie urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

· decyzja na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej;

· decyzja na wyłączenie gruntów z produkcji leśnej;

· uzgodnienie z Okręgowym Urzędem Górniczym.
Część II: Część opisowa projektu powinna zawierać:

· Dane Ogólne;

· Przedmiot i zakres opracowania;

· Podstawę opracowania;

· Kategoria obiektu;

· Klasa lokalizacji;

· Warunki geologiczne;

· Warunki górnicze oraz geotechniczne warunki posadowienia przewodów gazowych;

· Warunki w zakresie ochrony zabytków;

· Informacja o ewentualnych zagrożeniach dla środowiska;

· Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

· Szczegółowy opis rozwiązań projektowych w szczególności: sposobu włączenia do istniejącej sieci, skrzyżowania przewodów gazowych z istniejącym uzbrojeniem, ułożenie przewodów gazowych w ziemi, technologia wykonania próby szczelności, odtworzenie nawierzchni wzdłuż trasy sieci gazowej, warunki techniczne wykonania i odbioru, itd.;

· Zestawienie materiałów;
· Uprawnienia projektanta;
· Aktualne zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów budownictwa;
· Oświadczenie zgodne z art. 20 Prawa budowlanego.
Część III: Część graficzna projektu powinna zawierać w szczególności:

· Orientację wskazującą lokalizację inwestycji;

· aktualne mapy do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną trasą przebiegu gazociągu;

· projekt zagospodarowania terenu – plan sytuacyjny ze współrzędnymi geodezyjnymi punktów charakterystycznych gazociągów i przyłączy gazu;

· profile podłużne gazociągów i przyłączy gazu;

· zabezpieczenia gazociągów i przyłączy gazu na skrzyżowaniach z innym uzbrojeniem podziemnym i z przeszkodami terenowymi;

· schemat wykopu;

· schemat technologiczny budowy gazociągów;

· rysunki miejsc i sposób wykonania włączenia do istniejących gazociągów;

· rysunki punktów pomiarowych i redukcyjno – pomiarowych, rozwiązania szafek gazowych;

· rysunki szczegółowe (dyspozycyjne) np. zasuw, zespołów zaporowo – upustowych, odwadniaczy itd.

Po uzgodnieniu Dokumentacji projektowej jeden jej egzemplarz wraz z oryginałem uzgodnienia przekazywany jest projektantowi/jednostce występującej o uzgodnienie w sposób określony we wniosku o uzgodnienie Dokumentacji projektowej.

Drugi egzemplarz uzgodnionej Dokumentacji projektowej jest przekazywany do przyszłego dysponenta projektowanej sieci gazowej.

4.1.2.3.3. Dokumentacja dla zamawiającego 
Projektant dostarcza uzgodnioną gotową do zlecającego wykonanie usługi 
w następującej formie:
w FORMIE papierowej
1) 3 egzemplarze Projektu budowlano-wykonawczego wraz z ostateczną decyzją 
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowę (lub potwierdzenia przyjęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę) w tym komplet dokumentów gwarantujących Zamawiającemu prawo do dysponowania nieruchomością zabudowaną infrastrukturą gazowniczą;
2) 1 egzemplarz kosztorysu inwestorskiego;

3) 1 egzemplarz przedmiaru robót;
4) 2 egzemplarze zatwierdzonego projektu organizacji ruchu (jeżeli jest wymagany).
W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NA NOŚNIKU CD (2 EGZEMPLARZE) SKATALOGOWANE W FORMACIE PDF W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

1) kompletny projekt budowlano-wykonawczy (opis techniczny, zestawienie materiałów, mapy, rysunki itd.);
2) skany dokumentów gwarantujących Zamawiającemu prawo dysponowania nieruchomością zabudowaną elementami gazociągu; 

3) skany wszelkich decyzji, uzgodnień, pism itp.;

4) skan zatwierdzonego projektu organizacji ruchu (jeżeli jest wymagany);

5) przedmiar robót.

6) katalog zawierający pliki *.shp projektowanej sieci gazowej z podziałem na obiekty liniowe i punktowe. Wzór pliku *.shp liniowego i punktowego stanowi załącznik nr 13. Powyższe nie jest wymagane dla projektów przyłączy do 10 m3/h. 
Na oddzielnym nośniku projektant dostarcza kosztorys inwestorski.
4.1.2.4.  Posadowienie gazociągów.

Dopuszczalne miejsca lokalizacji gazociągów muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.

Minimalne przykrycie gazociągów układanych pod powierzchnią ziemi powinno wynosić 0.8 m. Gazociągi należy lokalizować w sposób umożliwiający prowadzenie prac remontowych i eksploatacyjnych. 

W uzasadnionych przypadkach w zależności od granicy przemarzania gruntu, rodzaju materiału i innych warunków głębokość posadowienia będzie określona indywidualnie.
4.1.2.5. Strefy kontrolowane i technologiczne.
Wymagane szerokości stref kontrolowanych, których linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.

Strefa kontrolowana i technologiczna powinna zostać określona przez projektanta i wyznaczona graficznie na planie sytuacyjnym Projektu.

4.1.2.6. Odległości od obiektów terenowych.

Odległości od obiektów terenowych powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie oraz wskazaniami innych użytkowników uzbrojenia podziemnego i obiektów terenowych.
4.1.2.7. Oznakowanie trasy gazociągu.

Oznakowanie trasy gazociągu powinno być zgodne ze Standardami Technicznymi 
ST-IGG-1001;ST-IGG-1002; ST-IGG-1003, i ST-IGG-1004:

Dokumentacja odbiorowa dla gazociągów z PE powinna zawierać schemat ułożenia przewodu lokalizacyjnego z zaznaczeniem usytuowania złącz kontrolnych.

4.1.2.8. Podsypka/obsypka piaskowa.

Podsypkę i obsypkę należy stosować wyłącznie dla rur polietylenowych układanych w gruncie skalistym oraz dla gazociągów stalowych. Minimalna grubość podsypki powinna wynosić 10 cm do spodu rury natomiast obsypki 10 cm z boku rury i 20 cm ponad najwyższy punkt zewnętrznej powierzchni rury. Obsypki piaskowej nie należy zagęszczać mechanicznie.

Zastosowanie podsypki i obsypki piaskowej w innych przypadkach (np. wyższa kategoria terenu górniczego z uwagi na deformacje powierzchni) należy uzgodnić z właściwą komórką organizacyjną Oddziału. 
4.1.2.9. Wytyczne w zakresie doboru armatury.

W zależności od maksymalnego ciśnienia roboczego MOP armaturę oznakowaną symbolem PN należy dobierać zgodnie z zasadami:

· gazociągi niskiego ciśnienia nie mniej niż PN6,

· gazociągi średniego ciśnienia nie mniej niż PN10.

W przypadku armatury staliwnej lub żeliwnej istotne jest przygotowanie podłoża tak, aby zapobiec obciążeniu rury oraz połączenia (szczególnie kołnierzowego).

W celu zapobiegania przenoszeniu obciążeń (powstających podczas zamykania zasuwy) na rurę lub połączenie kołnierzowe, zaleca się montowanie armatury na specjalnych płytach betonowych, przy czym korpus zasuwy winien być mocowany do płyty.

Nie dopuszcza się zabudowy kurków kulowych pod powierzchnią gruntu.
4.1.2.10. Rury osłonowe i przejściowe.

· Rury osłonowe.
Rury osłonowe należy wykonywać z rur PE dla gazociągów z PE i z rur stalowych dla gazociągów ze stali. W miejscach kolizji z kanałami ciepłowniczymi gazociągi PE zabezpieczyć rurami osłonowymi termoizolacyjnymi wykonanymi z PE.

Dopuszcza się stosowanie rur osłonowych dwudzielnych zapewniających szczelność (zgrzewanych/spawanych wzdłużnie) - rozwiązania takie każdorazowo należy uzgadniać z właściwą komórką organizacyjną Oddziału.
Jako uszczelnienie końców rur osłonowych dwudzielnych dopuszcza się piankę poliuretanową.

Przejścia napowietrzne wykonywać jako stalowe, zabezpieczone antykorozyjnie, bez rury osłonowej.

Średnicę rur osłonowych należy dobierać uwzględniając wysokość płóz dystansowych. Jako uszczelnienie końców rur osłonowych stosować manszety.

Rury osłonowe o długości powyżej 15 m wyposażyć w sączki węchowe. Wydmuch sączka węchowego zawsze winien być zakończony końcówką stalową.
· Rury przejściowe.
Rury przejściowe należy stosować tylko w uzasadnionych sytuacjach np. wynikających z uzgodnień z innymi użytkownikami infrastruktury. Średnica rur przejściowych stalowych winna być taka, aby umożliwiała prawidłowy montaż gazociągu wraz z rurą osłonową.
4.1.2.10.1. Wytyczne w zakresie materiału, średnic i odległości.
Podstawowym rozwiązaniem powinno być przyłącze wykonane częściowo z rury polietylenowej klasy SDR11 PE100RC oraz rury stalowej izolowanej fabrycznie rozpoczynającej się w odległości minimum 0,5 m od wolnostojącej szafki gazowej lub budynku. Rury polietylenowa i stalowa połączone są przejściem PE/stal. Średnica przyłącza dobierana jest przez projektanta. Zaleca się, aby najmniejsza stosowana średnica wewnętrzna rury dla przyłączy średniego ciśnienia wynosiła 20 mm (DN25 PE) natomiast dla przyłączy niskiego ciśnienia 40 mm (DN50 PE). W przypadku, 
gdy odległość gazociągu źródłowego do szafki wolnostojącej lub budynku wynosi poniżej 2 m, dopuszcza się wykonanie przyłącza w całości z rury stalowej, izolowanej fabrycznie. 

Miejsce usytuowania kurka głównego powinno spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 Nr 75 poz. 690 
ze zmianami) oraz być zgodne z wydanymi przez Oddział warunkami przyłączenia do sieci gazowej i wymaganiami technicznymi dla standardowych szafek gazowych montowanych na przyłączach gazowych .
4.1.2.11. Czynna i bierna ochrona antykorozyjna.

Celem zapobieżenia korozji gazociągów wykonanych ze stali należy stosować się do wymogów zawartych w § 31, 32 i 33 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.

Rury stalowe izolować izolacją 3LPE w klasie izolacji C30 wg normy PN-EN 12068.
4.1.2.12. Włączenie gazociągu i przyłącza gazu do istniejącej sieci gazowej.

Gazociągi i przyłącza gazu należy zaprojektować w sposób umożliwiający włączenie do istniejącej sieci gazowej, zawsze jednak w uzgodnieniu z jej z przyszłym użytkownikiem.
4.1.2.12.1. Włączenie do gazociągów polietylenowych.
Włączenie do istniejącej sieci gazowej może być wykonane przy użyciu obejmy siodłowej (bez wstrzymania przepływu gazu) lub trójnika (konieczne wstrzymanie przepływu gazu). Obejmy siodłowe do średnicy 225 mm powinny posiadać dolną obejmę montażową. Zaleca się, aby włączenia dokonywać przy użyciu jak najmniejszej ilości kształtek oraz w miarę możliwości bez wstrzymywania przepływu gazu w gazociągu źródłowym.
4.1.2.12.2. Włączenie do gazociągów stalowych.
Włączenie do istniejącej sieci gazowej powinno być wykonane poprzez wspawanie króćca i nawiercenie czynnego gazociągu przy pomocy urządzenia do hermetycznego nawiercania otworów (bez wstrzymania przepływu gazu) lub trójnika (konieczne wstrzymanie przepływu gazu).
4.1.2.12.3. Przełączenia przyłączy gazu.
W przypadku wykonania nowych przyłączy gazu do obiektów budowlanych z istniejącym przyłączem gazu należy zdemontować istniejące przyłącze gazu a miejsca przejść przez przegrody budowlane zabezpieczyć w taki sposób, aby uniemożliwić ewentualną migrację gazu lub wody do obiektu budowlanego.
4.1.3. Budowa gazociągów.
4.1.3.1. Wymagania dotyczące wykonawców gazociągów.

Wykonawca powinien zapoznać się i podpisać Oświadczenie podmiotów gospodarczych działających w imieniu i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Zabrzu w zakresie wymagań norm  PN – EN ISO 14001:2005 Systemy Zarządzania Środowiskowego oraz PN-N-18001:2004 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy stanowiące załącznik nr 2 oraz Oświadczenie  wykonawcy - wzór nr 2  (dot. wykonawców usług projektowych, geodezyjnych i robót budowlanych) stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego dokumentu.

4.1.3.2. Czynności przygotowawcze.

Zgodnie z przepisami prawa, po zawarciu umowy na usługi budowlano-montażowe, inwestor przekazuje protokolarnie wykonawcy robót budowlano-montażowych teren budowy.  Wzór protokołu przekazania placu budowy podany jest w załączniku nr 5 do niniejszego dokumentu. Przekazanie placu budowy powinno zostać przeprowadzone przy udziale: przedstawiciela wykonawcy (kierownik budowy), przedstawiciela przyszłego użytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Działu Inwestycji i Remontów . 

W przypadku budowy, dla której wymagane jest pozwolenie na budowę, przekazanie placu budowy może się odbyć dopiero po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej odpowiednią decyzją – pozwoleniem na budowę, która jest ostateczna i pozwala bez przeszkód dokonać zgłoszenia rozpoczęcia budowy w odpowiednim terenowo Powiatowym lub Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, po siedmiu dniach od skutecznego zawiadomienia Powiatowego lub Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, można rozpocząć budowę. 

Wszystkie czynności na budowie, dla której wymagana jest decyzja o pozwoleniu na budowę, muszą być odnotowywane w dzienniku budowy. Wpisu do dziennika budowy mogą dokonać jedynie osoby, którym przepisy ustawy Prawo budowlane dają taką możliwość.
4.1.3.3. Roboty wstępne.

Wykonawca nim przystąpi do robót zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony (właścicieli lub zarządców posesji gruntowych, w granicach których budowane będą gazociągi, oraz właścicieli i zarządców infrastruktury technicznej, występującej na trasie budowanych gazociągów a także dokonać odpowiednich uzgodnień z inwestorem w kwestiach budzących wątpliwości, dotyczących np. rozwiązań podanych w dokumentacji projektowej, a także 
w przypadku niejasności stwierdzonych podczas wizji w terenie, w trakcie przekazania placu budowy.

Przed rozpoczęciem robót wykonawca jest zobowiązany do wytyczenia trasy gazociągu przez uprawnionego geodetę oraz wykonania wykopów kontrolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej, informując o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela przyszłego użytkownika, który brał udział w przekazaniu placu budowy. Realizacja robót w terenach, dla których wymagany jest projekt organizacji ruchu i/lub zajęcie pasa drogowego, możliwa jest dopiero po dokonaniu uzgodnień z odpowiednimi służbami i/lub uzyskaniu odpowiedniej Decyzji. 

4.1.3.4. Instrukcje technologiczne spawania i zgrzewania.
· Instrukcja technologiczna spawania (WPS).
Instrukcja technologiczna spawania (WPS) zawiera niezbędne informacje określające sposób prowadzenia prac spawalniczych. Powinna zawierać dane o wykonawcy konkretnego połączenia spawanego w tym:

· imię i nazwisko spawacza;

· nr uprawnień/numer aktualnego certyfikatu/świadectwa egzaminu spawacza;

· proces spawania (z uwzględnieniem pozycji spawania, sposobu przygotowania krawędzi spawanych elementów, sposobu przygotowania i czyszczenia brzegów łączonych elementów);

· specyfikację materiału podstawowego;

· wymiary spawanych elementów;

· rodzaje złącz;

· rodzaje spoiw;

· szczegóły przygotowania do spawania;

· szczegóły dotyczące spawania;

· specjalne zalecenia dotyczące suszenia, rodzaju i parametrów gazu osłonowego (formującego) oraz w zależności od metody spawania szczegółowe dane i parametry charakteryzujące dany proces spawalniczy. 
Instrukcja technologiczna spawania (WPS) musi zawierać informację o miejscu wykonania danego połączenia spawanego (nazwa zadania, miejsce budowy).
· Instrukcja technologiczna zgrzewania (WPS).
Instrukcja technologiczna zgrzewania (WPS) zawiera niezbędne informacje określające sposób prowadzenia prac zgrzewalniczych. Powinna zawierać dane o wykonawcy konkretnego połączenia zgrzewanego w tym: 

· imię i nazwisko zgrzewacza;

· nr uprawnień/nr aktualnego certyfikatu/świadectwa egzaminu zgrzewacza;

· metodę zgrzewania;

· gatunek i postaci materiału podstawowego;

· średnice łączonych materiałów;

· parametry zgrzewania;

· warunki wykonywania złącza zgrzewanego oraz o kolejności czynności przy zgrzewaniu.
Instrukcja technologiczna zgrzewania (WPS) musi zawierać informację o miejscu wykonania danego połączenia zgrzewanego (nazwa zadania, miejsce budowy).

· Uzgadnianie instrukcji technologicznych spawania / zgrzewania.
Wykonawca połączeń spawanych i zgrzewanych przed ich wykonaniem zobowiązany jest do akceptacji opracowanych przez siebie instrukcji technologicznych spawania i/lub zgrzewania z właściwą komórką organizacyjną Oddziału.
4.1.3.5. Roboty ziemne.

Wszelkie prace na budowie, w tym również roboty ziemne powinny być realizowane przez osoby przeszkolone w tym zakresie, posiadające odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i wiedzę techniczną, jednakże zawsze pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za daną budowę. 

Minimalne przykrycie gazociągów układanych pod ziemią powinno wynosić 0,8 m.

Wszystkie wykopy powinny być zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
4.1.3.6. Montaż i układanie gazociągów.

Montaż rur, kształtek i armatury należy wykonać zgodnie z uzgodnionym i zatwierdzonym projektem oraz zatwierdzoną instrukcją technologiczną spawania/zgrzewania. Armatura odcinająca powinna być montowana w taki sposób, aby nie dopuścić do przenoszenia nadmiernych naprężeń w rurze przewodowej podczas operacji otwierania i zamykania.

Prowadzone prace związane ze spawaniem i/lub zgrzewaniem należy udokumentować poprzez wpisy do raportu spawów/zgrzewów Wzór raportu spawów/zgrzewów stanowi załącznik nr 6 do niniejszego dokumentu.

UWAGA: Podsypki i obsypki nie wolno zagęszczać mechanicznie.

Po wykonaniu gazociągu, teren zajęty na czas jego budowy należy doprowadzić do stanu pierwotnego poprzez odtworzenie wszystkich naruszonych nawierzchni, zgodnie z dokumentacją projektową, oświadczeniami właścicieli poszczególnych działek gruntowych oraz Decyzjami.

4.1.3.7. Czyszczenie gazociągu i próba szczelności/wytrzymałości.
Czyszczenie wnętrza gazociągu należy wykonać po zasypaniu wykopu i bezpośrednio przed próbą szczelności/wytrzymałości.

Czyszczenie poszczególnych przyłączy gazu powinno się odbyć dopiero po skutecznym oczyszczeniu gazociągu.

Gazociąg bezpośrednio po skutecznym oczyszczeniu musi zostać poddany próbie szczelności/wytrzymałości, którą należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia  2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. 

Wartość ciśnienia próby określona jest w dokumentacji projektowej.

Przed przystąpieniem do czyszczenia oraz wykonania próby szczelności/ wytrzymałości gazociągu wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru oraz przedstawiciela RDG..

Zarówno czyszczenie, jak i próba szczelności/wytrzymałości gazociągu podlega procedurze odbiorowej, zakończonej sporządzeniem odpowiednich protokołów.

Wzór protokołu odbioru robót zanikowych stanowi załącznik nr 10 natomiast wzór protokołu próby szczelności/wytrzymałości stanowi załącznik nr 7 do niniejszego dokumentu.
4.2. Gazociągi wysokiego i podwyższonego średniego ciśnienia.
4.2.1. Materiały i metody ich łączenia.
4.2.1.1. Rury stalowe.

Gazociągi wysokiego i podwyższonego średniego ciśnienia należy wykonać z rur stalowych zgodnie z normą PN-EN 10208-2 lub równoważną. Do budowy gazociągów wysokiego i podwyższonego średniego ciśnienia należy stosować rury fabrycznie izolowane.

Do każdej zakupionej partii materiału powinien być dołączony atest oraz krajowa deklaracja zgodności (zgodna z ustawą o wyrobach budowlanych i systemie oceny zgodności, oraz z wymogami normy PN-EN 10208-2 lub równoważną.

4.2.1.2. Elementy kształtowe (łuki, trójniki, zwężki, dennice, kołnierze).

Podstawą doboru elementów kształtowych są obliczenia wytrzymałościowe rur. Należy je dobierać wg PN-EN 10253-2 typu B lub przedmiotowych norm DIN. 

Elementy kształtowe powinny mieć co najmniej taką samą wartość minimalnej granicy plastyczności i co najmniej taka samą grubość ścianki jak rura przewodowa.

Należy stosować elementy kształtowe wytworzone z materiału rur wg PN-EN 10208-2 lub równoważnej lub ze stali wg PN-EN 10253-2 i PN-EN 10028-3.

Elementy kształtowe przeznaczone do montażu pod ziemią powinny być zabezpieczone powłokami izolacyjnymi a elementy kształtowe przeznaczone do montażu nad ziemią powinny być zabezpieczone zestawami powłokowymi z farb na bazie żywic poliuretanowych.

Dopuszcza się w części nadziemnej gazociągów połączenia kołnierzowe do łączenia rur przewodowych z armaturą zaporową i upustową.

Wytrzymałość mechaniczna połączeń kołnierzowych powinna być równa wytrzymałości połączeń spawanych.

Na połączenia kołnierzowe należy stosować kołnierze ze stali lub staliwa o znormalizowanych wymiarach według: PN-EN 1092-1 lub ANSI B.16.5.
4.2.1.3. Łączenie rur stalowych.

Spawanie rurociągów i odbiór złączy spawanych jako podstawowy proces technologiczny podczas budowy gazociągów decyduje o trwałości, wytrzymałości, bezpieczeństwie funkcjonowania gazociągów.  

Jeżeli nie uzgodniono inaczej wytyczne odnośnie prac spawalniczych i metod badań nieniszczących przy budowie gazociągów w całym zakresie ciśnień określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia  2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie oraz normy PN-ISO 6761, PN EN 14163, PN-EN 12732 i PN- EN ISO 14731.

Wszystkie spoiny w połączeniach spawanych należy wykonać, jako spoiny czołowe.
Wykonane złącza spawane poddaje się badaniom metodami nieniszczącymi 
z zachowaniem zasady 100% badanych złącz.

Podstawowym (preferowanym) badaniem nieniszczącym jest metoda radiograficzna (RT).

W przypadku braku możliwości wykonania badania radiograficznego dopuszcza się możliwość wykonania innego badania nieniszczącego, po każdorazowym uzgodnieniu jego wykonania z właściwą komórką Oddziału.

W przypadku braku możliwości wykonania spoiny czołowej dopuszcza się wykonanie innego rodzaju spoiny po każdorazowym uzgodnieniu technologii jej wykonania z właściwą komórką organizacyjną Oddziału.

Spoiny pachwinowe poddaje się badaniom magnetyczno proszkowym (MT) lub penetracyjnym (PT).

Złącza spawane zlokalizowane w rurach osłonowych i/lub przejściowych należy poddać badaniom radiograficznym.
4.2.1.4. Armatura zaporowa i zespoły zaporowo-upustowe.

Armatura wchodząca w skład zespołów zaporowo-upustowych stanowiąca uzbrojenie gazociągu powinna mieć wytrzymałość jak również konstrukcję umożliwiającą przenoszenie maksymalnych ciśnień i naprężeń mogących wystąpić na gazociągu oraz zapewnić prawidłową eksploatację sieci gazowej. 

Zaleca się stosowania zespołów zaporowo-upustowych, których konstrukcja jest zgodna z normą BN71/8976-46 a materiał zgodny z obowiązującymi normami.

Ogrodzenia zespołów zaporowo-upustowych gazociągów wysokiego i podwyższonego średniego ciśnienia powinny należy ogrodzić elementami spełniającymi wymagania zawarte w dokumencie pn. „Wytyczne w zakresie wizualizacji stacji, zespołów gazowych oraz naziemnych układów gazowych”. 
Furtkę oraz bramę wjazdową wyposażyć w zamknięcie systemowe obowiązujące 
w Oddziale.
Armatura zaporowo upustowa dodatkowo powinna zapewnić szczelność zamknięcia a w pozycji otwartej zapewnić pełną przepustowość. 

Konstrukcja armatury powinna zapewnić możliwość wykonywania czynności eksploatacyjnych z powierzchni gruntu.

Dla ciśnień większych lub równych 2,5 MPa w przypadku konieczności zastosowania zaworów kulowych zaleca się stosowanie zaworów z elementem uszczelniającym typu „metal-metal”.

Dla ciśnień większych lub równych 1,6 MPa lub średnic większych lub równych DN250 należy stosować armaturę wyposażoną w przekładnię zmniejszającą siły niezbędne do jej sterowania.

Korpus zaworów kulowych do zabudowy podziemnej powinien być w pełni spawany.

Armatura zaporowa w zabudowie podziemnej powinna posiadać izolację fabryczną.

Stosowana armatura zaporowa powinna posiadać deklarację zgodności z certyfikatem na znak CE (zgodności z Dyrektywą 97/23 CE lub 97/23/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich dotyczących urządzeń ciśnieniowych) oraz aprobatę techniczną pełnej treści wydaną przed uprawnioną jednostkę certyfikującą, dopuszczającą armaturę do stosowania w gazownictwie lub deklarację zgodności z normą konstrukcyjną. 

Elementy zespołów zaporowo-upustowych takie jak: trójniki, łuki, elementy zmieniające średnicę powinny być wykonane z kształtek kutych lub ciągnionych.

Armatura zaporowa i upustowa powinna posiadać certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa „B”.
4.2.1.5. Kompensatory.
Zastosowane kompensatory powinny mieć wytrzymałość jak również konstrukcję umożliwiającą przenoszenie maksymalnych ciśnień i naprężeń mogących wystąpić na gazociągu oraz zapewnić prawidłową eksploatację sieci gazowej. Konstrukcja kompensatorów powinna być zgodna z normą BN-73/8976-60, a materiał zgodny z obowiązującymi normami.

Rodzaj i rozmieszczenie kompensatorów określa projektant.

Kompensatory w zabudowie podziemnej należy izolować odpowiednimi materiałami izolacyjnymi, które łatwo dostosowują się do geometrii kompensatorów i które są możliwe do aplikacji w warunkach polowych.

Nad dławikiem kompensatora należy założyć sączek węchowy odprowadzający ewentualny wyciek gazu na powierzchnię.
4.2.1.6. Złącza izolujące.

Celem odizolowania gazociągu od stacji gazowych należy stosować monolityczne układy izolujące na zespole zaporowo upustowym.

W celu odseparowania elektrycznego odcinków gazociągów względem siebie należy stosować monolityczne złącza izolujące.

Monolityczne złącza izolujące powinny mieć wytrzymałość jak również konstrukcję umożliwiającą przenoszenie maksymalnych ciśnień i naprężeń mogących wystąpić na gazociągu oraz zapewnić jego prawidłową eksploatację.

Do budowy gazociągów stosować złącza izolujące zgodnie z wymogami pkt. 8.14.11 Standardu Technicznego ST - IGG - 0501:2009.
4.2.1.7. Odwadniacze.
4.2.1.7.1. Stosowanie odwadniaczy na gazociągach.

W uzasadnionych przypadkach na żądanie Oddziału na gazociągach, wysokiego i podwyższonego średniego ciśnienia należy stosować odwadniacze celem zbierania skroplin wydzielanych z gazu.
4.2.1.8. Rury osłonowe i przejściowe.

4.2.1.8.1. Rury osłonowe.
Rura osłonowa powinna mieć grubość ścianki nie mniejszą niż grubość gazociągu.  Zewnętrzna powierzchnia rury osłonowej powinna być zabezpieczona powłoką antykorozyjną, fabryczną, a powierzchnia wewnętrzna powinna być zabezpieczona przez malowanie. Rury osłonowe powinny być zabezpieczone dodatkowymi powłokami zabezpieczającymi powłoki antykorozyjne przed uszkodzeniami mechanicznymi, dobranymi w zależności od technologii i warunków..

W uzasadnionych technicznie przypadkach zezwala się na zastosowania rury osłonowej dwudzielnej na istniejących gazociągach wysokiego i podwyższonego średniego ciśnienia przy zachowaniu następujących warunków:

· grubość ścianki rury osłonowej dwudzielnej nie powinna być mniejszą niż grubość ścianki gazociągu;

· w przypadku montażu rury dwudzielnej na istniejącym gazociągu z izolacją bitumiczną należy tę izolację usunąć i zastosować izolację dopuszczoną do stosowania taśmami przeciwkorozyjnymi polietylenowymi;

· rozcięte połówki rury dwudzielnej należy połączyć ze sobą poprzez spawanie z zastosowaniem środków zabezpieczających przed uszkodzeniem powłoki antykorozyjnej rury przewodowej;

· powłokę antykorozyjną rury dwudzielnej należy wykonać po zespoleniu połówek rur;

· przestrzeń pomiędzy rurą przewodową a rurą osłonową należy wypełnić masą izolującą przeznaczoną do wypełnienia rur ochronnych charakteryzujących się dobrą adhezją i wnikliwością;

· materiał wypełniający powinien posiadać opinię rekomendującą do stosowania w branży gazowniczej wydaną przez Instytut/Instytucję/Jednostkę certyfikującą.

4.2.1.8.2.  Rury przejściowe.
Zezwala się na zastosowanie rur przejściowych przy układaniu gazociągów pod drogami i torami zgodnie z normą PN-91/M-34501.
4.2.2. Projektowanie gazociągów.
4.2.2.1. Wymagania ogólne.

Zastosowane rozwiązania projektowe gazociągu powinny zapewnić jego niezawodne działanie. Należy uwzględnić potrzebę kontrolowanego upustu gazu w trakcie budowy, prób ciśnieniowych i eksploatacji gazociągu.

Projekt gazociągu wysokiego i podwyższonego średniego ciśnienia winien być opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, standardami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznymi zawartymi w niniejszym dokumencie. 

Wykonawcą Projektu gazociągów wysokiego i podwyższonego średniego ciśnienia może być firma lub osoba fizyczna spełniająca wymagania wynikające z Prawa budowlanego. 
Zakres i forma projektu budowlanego powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Przed przystąpieniem do projektowania gazociągu wysokiego lub podwyższonego średniego ciśnienia wykonawca Projektu winien wystąpić Działu Zarządzania Majątkiem Sieciowym o warunki i rozwiązania techniczne Projektu. Wydane warunki do projektowania gazociągu wysokiego lub podwyższonego średniego ciśnienia tracą ważność po upływie 2 lat od daty ich wydania.

Przy projektowaniu gazociągów o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) wyższym od 1,6 MPa i średnicy większej od 200 mm wykonawca projektu powinien uzyskać uzgodnienie Urzędu Dozoru Technicznego zgodnie z wymaganiami wynikającymi z ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o Dozorze Technicznym tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1125). oraz wymaganiami wynikającymi z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz.1468).
4.2.2.1.1. Uzgadnianie projektu.
Projekt budowy oraz przebudowy gazociągów należy dostarczyć do uzgodnienia do kancelarii PSG sp. z o.o. Oddział w Zabrzu w celu sprawdzenia pod względem prawidłowości przyjętych rozwiązań technicznych zgodnie z wydanymi wcześniej warunkami technicznymi jego wykonania. 

Do uzgodnienia należy złożyć dwa kompletne egzemplarze Projektu w formie papierowej uniemożliwiające dekompletację oraz jeden egzemplarz w formie elektronicznej zapisany w formacie PDF. Dokumentacja powinna zostać dostarczona do uzgodnienia wraz z „Wnioskiem o uzgodnienie dokumentacji projektowej sieci gazowej”, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej PSG sp. z o.o. Oddział w Zabrzu . 

Wykonawca projektu powinien zapoznać się i podpisać Oświadczenie podmiotów gospodarczych świadczących usługi projektowe działających w imieniu i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Zabrzu w zakresie wymagań normy PN – EN ISO 14001:2005 Systemy Zarządzania Środowiskowego stanowiące załącznik nr 1 oraz Oświadczenie podmiotów gospodarczych działających w imieniu i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Zabrzu w zakresie wymagań norm  PN – EN ISO 14001:2005 Systemy Zarządzania Środowiskowego oraz PN-N-18001:2004 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu.
4.2.2.2. Zawartość projektu.

I. Zawartość projektu powinna być zgodna z:

· Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;

· Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych;

· Rozporządzeniem Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

· Standardami Technicznymi ST-IGG-0602 i ST-IGG-0601, które należy stosować: 

· przy projektowaniu nowobudowanych stalowych gazociągów wysokiego ciśnienia w każdym przypadku obligatoryjne, 

· przy projektowaniu nowobudowanych stalowych gazociągów podwyższonego średniego ciśnienia oraz gazociągów przebudowywanych, modernizowanych, remontowanych podwyższonego średniego i wysokiego ciśnienia fakultatywnie 
– według indywidualnej decyzji Oddziału dotyczącej danego gazociągu.
II. Zawartość projektu.
a) Część I - Dokumentacja formalno - prawna powinna zawierać:
· tabelaryczne zestawienie właścicieli nieruchomości, przez które zaprojektowany został przebieg gazociągów, z uwzględnieniem m.in.: 
nr działki, obrębu ewidencyjnego, karty mapy, długości przebiegu, dokumentu z którego wynika tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, nr księgi wieczystej (przykładowy wzór tabeli zgodny 
z załącznikiem nr 4);

· zgody właścicieli nieruchomości z zaakceptowanym (podpisanym przez właściciela nieruchomości) załącznikiem mapowym, na których naniesiono przebieg projektowanych gazociągów;

· uproszczony wypis z rejestru ewidencji gruntów wraz z numerem Księgi wieczystej;

· Oświadczenie projektanta o konieczności lub braku sporządzenia projektu organizacji ruchu;

· umowy, porozumienia z właścicielami nieruchomości.
Dokumenty bezwzględnie wymagane:

· uzgodnienia z gestorami sieci lub protokół z Narady Koordynacyjnej 
z załącznikami;
· warunki przyłączenia do sieci gazowej w przypadku przyłączenia odbiorców;

· warunki techniczne wydane przez właściwą komórkę organizacyjną w przypadku przebudów gazociągów;

· notatki służbowe (sporządzone na etapie np. uzgadniania trasy, zabudowy armatury itp.).
Dokumenty wynikające z odrębnych przepisów prawa, w szczególności: 

· decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub informację o miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego;
· decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;

· opinia geotechniczna;

· decyzja i operat wodno-prawny;

· pozwolenie na podejmowanie działań przy zabytku wpisanym do rejestru wydane przez Konserwatora Zabytków;

· decyzja na prowadzenie badań archeologicznych;

· decyzja zezwalająca na wycinkę drzew;

· decyzja zezwalająca na umieszczenie urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

· decyzja na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej;

· decyzja na wyłączenie gruntów z produkcji leśnej;

· uzgodnienie z Okręgowym Urzędem Górniczym.
b) Część II Część opisowa projektu powinna zawierać:

· Dane Ogólne;

· Przedmiot i zakres opracowania;

· Podstawę opracowania;

· Kategoria obiektu;

· Klasa lokalizacji;

· Warunki geologiczne;

· Warunki górnicze oraz geotechniczne warunki posadowienia przewodów gazowych;

· Obliczenia wytrzymałościowe i sprawdzające;

· Warunki w zakresie ochrony zabytków;

· Informacja o ewentualnych zagrożeniach dla środowiska;

· Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

· Szczegółowy opis rozwiązań projektowych w szczególności: sposobu włączenia do istniejącej sieci, skrzyżowania przewodów gazowych z istniejącym uzbrojeniem, ułożenie przewodów gazowych w ziemi, technologia wykonania próby szczelności, odtworzenie nawierzchni wzdłuż trasy gazociągu, warunki techniczne wykonania i odbioru, itd.;

· Zestawienie materiałów;

· Uprawnienia projektanta;

· Aktualne zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów budownictwa;

· Oświadczenie zgodne z art. 20 Prawa budowlanego.
c) Część III Część graficzna projektu powinna zawierać w szczególności:
· Orientację wskazującą lokalizację inwestycji;

· aktualne mapy do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną trasą przebiegu gazociągu;

· projekt zagospodarowania terenu – plan sytuacyjny ze współrzędnymi geodezyjnymi punktów charakterystycznych gazociągów i przyłączy gazu;

· profile podłużne gazociągów i przyłączy gazu;

· zabezpieczenia gazociągów i przyłączy gazu na skrzyżowaniach z innym uzbrojeniem podziemnym i z przeszkodami terenowymi;

· schemat wykopu;

· schemat technologiczny budowy gazociągów i przyłączy gazu;

· rysunki miejsc i sposób wykonania włączenia do istniejących gazociągów;

· rysunki szczegółowe (dyspozycyjne) np. zasuw, zespołów zaporowo – upustowych, odwadniaczy itd.
Po uzgodnieniu Dokumentacji projektowej jeden jej egzemplarz wraz z oryginałem uzgodnienia przekazywany jest projektantowi/jednostce występującej o uzgodnienie w sposób określony we wniosku o uzgodnienie Dokumentacji projektowej.

Drugi egzemplarz uzgodnionej Dokumentacji projektowej jest przekazywany do przyszłego dysponenta projektowanej sieci gazowej.
4.2.2.3.  Dokumentacja dla zamawiającego 
Projektant dostarcza uzgodnioną gotową do zlecającego usługę w następującej formie:
w FORMIE papierowej

1) 3 egzemplarze Projektu budowlano-wykonawczego wraz z ostateczną decyzją 
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowę (lub potwierdzenia przyjęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia 
na budowę) w tym komplet dokumentów gwarantujących Zamawiającemu prawo do dysponowania nieruchomością zabudowaną infrastrukturą gazowniczą;

2) 1 egzemplarz kosztorysu inwestorskiego; 

3) 1 egzemplarz przedmiaru robót;

4) 2 egzemplarze zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, (jeżeli jest wymagany).

w FORMIE elektronicznej na nośniku CD (2 egzemplarze) skatalogowane w formacie pdf w następujący sposób:

1) kompletny projekt budowlano-wykonawczy (opis techniczny, zestawienie materiałów, mapy, rysunki itd.);

2) skany dokumentów gwarantujących Zamawiającemu prawo dysponowania nieruchomością zabudowaną elementami sieci gazowej;

3) skany wszelkich decyzji, uzgodnień, pism itp.;

4) skan zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, (jeżeli jest wymagany);
5) przedmiar robót.
6) katalog zawierający pliki *.shp projektowanej sieci gazowej z podziałem na obiekty liniowe i punktowe. Wzór pliku *.shp liniowego i punktowego stanowi załącznik nr 13. 
 Na oddzielnym nośniku projektant dostarcza kosztorys inwestorski
4.2.2.4. Posadowienie gazociągów.

Lokalizacja gazociągu wysokiego i podwyższonego średniego ciśnienia powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. Minimalne przykrycie gazociągów układanych pod powierzchnią ziemi powinno wynosić 1,2 m.

Dopuszcza się zmniejszenie grubości przykrycia na obszarach skalistych, przejściach gazociągów przez groble, zbiorniki wodne oraz wały przeciwpowodziowe pod warunkiem zapewnienia odpowiednich środków ochronnych dla gazociągów i przeszkody.  
Gazociągi powinny być podpierane, kotwione lub zasypywane w taki sposób, aby w czasie eksploatacji nie przemieszczały się w stosunku do położenia montażowego.

Gazociągi należy lokalizować w sposób umożliwiający prowadzenie prac remontowych i eksploatacyjnych.

4.2.2.5. Strefy kontrolowane i technologiczne.

Wymagane szerokości stref kontrolowanych, których linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.  Strefa kontrolowana i technologiczna winna zostać określona przez projektanta i wyznaczona graficznie na planie sytuacyjnym Projektu.

4.2.2.6. Odległości od obiektów terenowych.

Odległości od obiektów terenowych powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie oraz wskazaniami innych użytkowników uzbrojenia podziemnego i obiektów terenowych.
4.2.2.7. Oznakowanie trasy gazociągu.

Oznakowanie trasy gazociągu powinno być zgodne ze Standardami Technicznymi 
ST-IGG-1001:, ST-IGG-1002;, ST-IGG-1003:  i  ST-IGG-1004.

4.2.2.8. Podsypka i obsypka piaskowa.

Na całej długości gazociągu stosować podsypkę i obsypkę piaskową. Minimalna grubość podsypki powinna wynosić 10 cm do spodu rury, natomiast obsypki 15 cm ponad najwyższy punkt zewnętrznej powierzchni rury. Zasypkę gruntem rodzimym wykonywać warstwami (po 15 cm) z zagęszczeniem przy użyciu wibratorów mechanicznych.    
UWAGA: Podsypki i obsypki piaskowej nie wolno zagęszczać mechanicznie.
4.2.2.9. Wytyczne w zakresie doboru armatury i projektowania zespołów zaporowo-upustowych.

Armatura powinna posiadać średnicę wewnętrzną nie mniejszą niż średnica wewnętrzna gazociągu. Zawory kulowe i zasuwy posadowione w części podziemnej gazociągu należy układać na fundamentach betonowych.

W celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji i ograniczenia strat gazu powstałych 
na wskutek prowadzonych prac eksploatacyjnych i wyłączeniowych stosuje się zasadę zabudowy zespołów zaporowo-upustowych przy przekroczeniach torów kolejowych, przekroczeń rzek, autostrad oraz na odgałęzieniach. 

Lokalizacja zespołów zaporowo-upustowych powinna umożliwić bezpieczną jego eksploatację, łatwy i swobodny dostęp służb eksploatacyjnych. 
Należy umożliwić dojazd do zespołów zaporowo-upustowych wytyczonymi w Projekcie drogami. Armaturę zaporowo - upustową należy trwale oznakować w terenie oraz ograniczyć dostęp osób trzecich poprzez stosowanie systemów ogrodzeniowych.
4.2.2.10. Rury osłonowe i przejściowe.

Stosowanie rur osłonowych na gazociągach wysokiego i podwyższonego średniego ciśnienia w miejscach przejść przez przeszkody terenowe powinno być ograniczone do minimum, ponieważ wywierają one negatywny wpływ na system ochrony katodowej gazociągu.
Rury osłonowe na gazociągach wysokiego i podwyższonego średniego ciśnienia należy stosować w miejscach skrzyżowań z autostradami, drogami krajowymi, ekspresowymi, torami oraz zgodnie z zaleceniami właścicieli innej infrastruktury technicznej. Dopuszcza się stosowanie rur osłonowych w innych technicznie uzasadnionych przypadkach.

Zastosowane rury osłonowe w miejscach skrzyżowań z autostradami, drogami krajowymi, ekspresowymi, torami należy wyposażyć w układ wydmuchowy. 

Lokalizacja układów wydmuchowych powinna być zgodna z normą PN-91/M-34501 oraz Standardem ST-IGG-0401.

Niedopuszczalne jest wypełnianie wnętrza rury osłonowej budowlaną pianką montażową.
4.2.2.11. Czynna i bierna ochrona antykorozyjna.
Celem zapobieżenia korozji gazociągów wykonanych ze stali należy stosować się do wymogów zawartych w § 31,32 i 33 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia  2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie  (Dz. U. 2013  poz.640).

4.2.2.12. Włączenie gazociągu do istniejącej sieci gazowej.
Sposób i wytyczne dot. włączenia do istniejącej sieci gazowej zostaną podane 
w warunkach technicznych do wykonania projektu.

Włączenie gazociągu do istniejącej sieci gazowej można wykonać:

· metodą tradycyjną poprzez zamknięcie przepływu gazu na istniejących zespołach zaporowo-upustowych;

· metodą bez przerwy w przepływie gazu (stopowanie jednostronne, dwustronne, itp.);

· z wykorzystaniem obydwu metod jednocześnie.
4.2.3. Budowa gazociągów.

Wymagania dotyczące wykonawców gazociągów, instrukcji technologicznych spawania, prowadzenia robót ziemnych oraz procesu budowy gazociągu są identyczne do opisanych w punkcie  4.1.3. niniejszego dokumentu.

Próbę szczelności należy wykonać zgodnie z Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. 

Wzór protokołu próby szczelności/wytrzymałości stanowi załącznik nr 7 do niniejszego dokumentu.

Zaleca się, aby najmniejsza stosowana średnica gazociągów wysokiego i podwyższonego średniego ciśnienia wynosiła DN 100.

W przypadku gazociągów o średnicy DN>200 mm i MOP>1,6 MPa w przeprowadzeniu próby szczelności i/lub wytrzymałości konieczny jest udział przedstawiciela UDT.

Gazociąg o średnicy DN 500 i większej przed przekazaniem do eksploatacji należy poddać badaniu tłokami inteligentnymi.
4.3. Przepisy BHP przy budowie gazociągów i przyłączy gazu.
W trakcie budowy gazociągów oraz przyłączy gazu wykonawca jest zobowiązany stosować się do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przytoczonych w dokumentach związanych do niniejszych „Jednolitych  zasad projektowania, budowy i odbioru gazociągów oraz przyłączy gazu w  PSG sp. z o.o. Oddział w Zabrzu” ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych zawartych w „Instrukcji Roboty Ziemne” oraz Zasad D/PE/G „Prace Gazoniebezpieczne” i Zasad D/PE/N Prace Niebezpieczne.

Podczas budowy gazociągów oraz przyłączy gazu należy zapewnić, aby prace ziemne odbywały się w sposób technicznie poprawny i zapewniający bezpieczeństwo pracy. 

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom wykonujących prace: 

· związane z wykonywaniem wykopów pod gazociągi;

· w głębokich wykopach;

· związane z transportem, załadunkiem i rozładunkiem rur stalowych lub z tworzywa sztucznego;

· układanie wzdłuż trasy wykopu oraz opuszczanie do wykopu rur stalowych lub z tworzywa sztucznego;

· prace pożarowo niebezpieczne;

· próby ciśnieniowe rurociągów o ciśnieniu nominalnym większym niż 0,5 MPa,

· prace na wysokościach większych niż 2m., wykonywane za składanych pomostów lub rusztowań;

· załadunek i rozładunek materiałów ciężkich (powyżej 100 kg) i wielkogabarytowych.
4.4. Odbiór gazociągów i przyłączy gazu.

W sytuacji, kiedy strony umowy o wykonanie robót budowlanych ustaliły możliwość rozliczania przedmiotu umowy fakturami częściowymi, wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru z wyprzedzeniem 7 dni, o planowanym odbiorze wykonanych robót. Odbiór taki zostaje potwierdzony protokołem odbioru wykonanych robót którego wzór stanowi załącznik nr 11 do niniejszego dokumentu. 

Po zakończeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu wymaganych prób dla inwestycji związanych z budową lub przebudową gazociągu, przyłącza gazu - Wykonawca powiadamia pisemnie o tym fakcie inspektora nadzoru.

Wymaga się, aby kierownik budowy uczestniczył w  pracach komisji odbiorowej.
Wykonawca w terminie 7 dni przed planowaną datą odbioru technicznego dostarcza komplet dokumentów wymienionych, jako załączniki do Protokołu odbioru technicznego właściwego  dla gazociągów i przyłączy gazu powyżej 10m3/h lub dla przyłączy gazu do 10m3/h do zlecającego usługę .  
Wzór Protokołu odbioru technicznego dla:

· gazociągów i przyłączy gazu powyżej 10m3/h stanowi załącznik nr 8 do niniejszego dokumentu;

· przyłączy gazu do 10m3/h stanowi załącznik nr  14 do niniejszego dokumentu;
Dopuszczeniem do odbioru końcowego jest otrzymanie POZYTYWNEGO protokołu geodezyjnego odbioru dokumentacji powykonawczej - stanowiącego załącznik nr 12 do niniejszego dokumentu. 

Wymaganą dokumentację powykonawczą do odbioru końcowego należy dostarczyć do  CENTRUM INWESTYCYNEGO.
 Wzór  Protokołu odbioru końcowego dla:

· gazociągów i przyłączy gazu powyżej 10m3/h stanowi załącznik nr 9 do niniejszego dokumentu;

· przyłączy gazu do 10m3/h stanowi załącznik nr  15 do niniejszego dokumentu
Dla prawidłowej ochrony przed korozją zewnętrzną stalowych gazociągów lądowych w trakcie projektowania i budowy oraz przy odbiorze należy stosować wymogi i przygotować dokumentację odbiorową zgodnie ze Standardami Technicznymi 

ST-IGG-0601 oraz ST-IGG-0602 (jeżeli Standardy obowiązywały przy projektowaniu danego gazociągu).

Pomiary geodezyjne powykonawcze powinny uwzględniać wymogi stawiane:

· Rozporządzeniem Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
· Instrukcją wykonywania prac geodezyjnych dla potrzeb PSG sp. z o.o. Oddział 
w Zabrzu.
Dla inwestycji przyłączeniowej, gdzie inwestorem jest odbiorca, warunkiem sporządzenia protokołu odbioru końcowego będzie otrzymanie oprócz dokumentacji wymienionej w protokole technicznym, dodatkowo pełnej powykonawczej dokumentacji geodezyjnej wraz z potwierdzeniem przyjęcia do zasobów geodezyjnych Oddziału oraz właściwego Urzędu Miasta, Gminy bądź Starostwa oraz przyjęte bez uwag (ostateczne) zawiadomienie o zakończeniu budowy lub zgłoszenie do użytkowania.
Do dokumentów powykonawczych dla gazociągów o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) wyższym od 1,6 MPa i średnicy większej od 200 mm należy dołączyć protokół sporządzony przez przedstawiciela UDT. Dokument ten będzie wydany po sprawdzeniu przez przedstawiciela UDT firmy wykonawczej w zakresie:

· kwalifikacji spawaczy potwierdzonych przez uprawnioną jednostkę certyfikującą;

· technologii spawania zatwierdzonej przez UDT lub inna jednostkę certyfikującą;

· systemu jakości w spawalnictwie wdrożonym i zatwierdzonym przez UDT lub inną jednostkę certyfikującą i wydanym na tej podstawie przez UDT uprawnieniem w formie decyzji administracyjnej do wytwarzania i modernizacji sieci gazowych.

5. Dokumenty związane.
a) Podstawa prawna.
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolityDz. U. 2013 poz.1409 
2) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1502 z późn. zm.).
3) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. Nr 133 poz. 891 z późn. zm.).
4) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2012 poz. 647 
z późn. zm.).
5) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 
w budownictwie (Dz. U. Nr 25 poz. 133).
6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U.  Nr 138 poz. 1554).
7) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia  2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz.640).
8) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 460).
9) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z późn. zm.).
10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z późn. zm.)
11) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z późn. zm.).
12) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. 2010 Nr 138 poz. 935 z późn. zm.).
13) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o Dozorze Technicznym tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1125).
14) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 poz. 1468).
15) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.).
16) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.).
17) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w preparatach 
do odnawiania pojazdów (Dz. U. Nr 11 poz. 72 z późn. zm.).
18) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.).
19) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2012 poz. 1059 z późn. zm.).
20) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.2014poz. 1278 ).
21) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. 2010 Nr 2 poz.6).
22) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 z późn. zm.).
23) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263 poz. 1572).
24) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719).
25) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2013 poz. 492).
26) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych (Dz. U. Nr 75 poz. 846 z późn. zm.).
27) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26 poz. 313 z późn. zm.).
28) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40 poz. 470).
29) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa - i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263).
30) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 
Nr 191 poz. 1596 z późn. zm.).
31) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).
32) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
33) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828 z późn. zm.).
34) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.).
35) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
23 grudnia 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. 2004 Nr 7 poz. 59).
36) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259 poz. 2173).
37) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. Nr 263 poz. 2203).
38) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138 poz. 931).
39) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2015r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie (Dz. U. 2015 poz. 1368).
40) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

b) Normy i regulacje branżowe
1) BN-74/8976-71 Zespoły zaporowo-upustowe gazociągów niskiego i średniego ciśnienia ułożonych w ziemi.
2) BN-79/8976-07 Sączki węchowe gazociągów ułożonych w ziemi.
3) BN-73/8976-60 Kompensacja wydłużeń gazociągów ułożonych na terenach szkód górniczych. Kompensatory.
4) Dokumentacja powtarzalna pn.: „ODWADNIACZE GAZOCIĄGÓW p = 5,0 kPa” PGNiG BIURO PROJEKTÓW GAZOWNICTWA „GAZOPROJEKT” Wrocław, 1990r.

5) Dokumentacja powtarzalna pn.: „ODWADNIACZE GAZOCIĄGÓW p= 0,4 MPa” PGNiG BIURO PROJEKTÓW GAZOWNICTWA „GAZOPROJEKT” Wrocław, 1990r.

6) Dokumentacja powtarzalna pn.: „ODWADNIACZE GAZOCIĄGÓW p = 6,3 MPa” PGNiG BIURO PROJEKTÓW GAZOWNICTWA „GAZOPROJEKT” Wrocław, 1990r.

7) PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. Wymagania.
8) PN-M-84720:1992 Zawiesia z lin stalowych i włókienniczych.
9) PN-EN 10208-2 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych - Warunki techniczne dostawy - Część 2: Rury o klasie wymagań B.
10) PN-EN ISO 3183:2013-05E Przemysł naftowy i gazowniczy - Rury stalowe do rurociągowych systemów transportowych.
11) PN-EN 1555-1 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do przesyłania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Część 1: Wymagania ogólne.
12) PN-EN 1555-2 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do przesyłania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Część 2: Rury.
13) PN-EN 1555-3 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do przesyłania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Część 3: Kształtki.
14) PN-EN 1555-4 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do przesyłania paliw gazowych - Polietylen (PE) - Część 4: Armatura.
15) PN-EN 12007-2 Systemy dostawy gazu - Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie - Część 2: Szczegółowe zalecenia funkcjonalne dotyczące polietylenu (MOP do 10 bar włącznie).
16) PN-EN 12007-3 Systemy dostawy gazu - Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie - Część 3: Szczegółowe zalecenia funkcjonalne dotyczące stali.
17) PN-EN 12327 Systemy dostawy gazu - Procedury próby ciśnieniowej, uruchamiania i unieruchamiania - Wymagania funkcjonalne.
18) PN-EN 12279/A1 Systemy dostawy gazu - Instalacje redukcji ciśnienia gazu na przyłączach - Wymagania funkcjonalne.
19) PN-EN 1983 Armatura przemysłowa - Kurki kulowe stalowe.
20) PN-EN 50162 Ochrona przed korozją powodowaną przez prądy błądzące z układów prądu stałego.

21) PN-EN 12068 Ochrona katodowa - Zewnętrzne powłoki organiczne stosowane łącznie z ochroną katodową do ochrony przed korozją podziemnych lub podwodnych rurociągów stalowych - Taśmy i materiały kurczliwe.
22) PN-EN 12954 Ochrona katodowa konstrukcji metalowych w gruntach 
lub w wodach - Zasady ogólne i zastosowania dotyczące rurociągów.
23) PN-EN 12732 Systemy dostawy gazu - Spawanie stalowych układów rurowych - Wymagania funkcjonalne.
24) PN-EN 14163/AC Przemysł naftowy i gazowniczy - Systemy rurociągów przesyłowych - Spawanie rurociągów.
25) PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodności - Deklaracja zgodności składana przez dostawcę - Część 1: Wymagania ogólne.
26) PN-EN ISO/IEC 17050-2 Ocena zgodności - Deklaracja zgodności składana przez dostawcę - Część 2: Dokumentacja wspomagająca.
27) PN-EN ISO 9000 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia.
28) PN-E-05202 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Bezpieczeństwo pożarowe i/lub wybuchowe. Wymagania ogólne.
29) PN-E-05200 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Terminologia.
30) PN-EN 14163 Przemysł naftowy i gazowniczy - Systemy rurociągów przesyłowych - Spawanie rurociągów.
31) PN-EN 12732 Systemy dostawy gazu - Spawanie stalowych układów rurowych - Wymagania funkcjonalne.
32) PN-EN ISO 14731 Nadzorowanie spawania - Zadania i odpowiedzialność.
33) PN-ISO 6761 Rury stalowe - Przygotowanie końców rur i kształtek 
do spawania.
34) Norma Zakładowa ZN-G-3900:2001 Gazociągi - Próby specjalne – Wykonanie

35) Norma Zakładowa ZN-G-3910:2001 Gazociągi wysokiego ciśnienia poddawane próbom specjalnym - Projektowanie, wykonanie i odbiór.
36) ST-IGG-0601 - „Ochrona przed korozją zewnętrzne stalowych gazociągów lądowych. Wymagania funkcjonalne i zalecenia”.
37) ST-IGG-0602 - „Ochrona przed korozją zewnętrzną stalowych gazociągów lądowych. Ochrona katodowa. Projektowanie, budowa, użytkowanie”.
38) ST-IGG-0401: „Sieci Gazowe. Strefy Zagrożenia Wybuchem. Ocena i Wyznaczanie”.
39) ST-IGG-1001: „Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów. Wymagania ogólne”.
40) ST-IGG-1002: „Gazociągi. Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne. Wymagania badania”.
41) ST-IGG-1003: „Gazociągi. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania”.
42) ST-IGG-1004: „Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania”.
43) ST-IGG-1101: „Połączenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do włączeń oraz elementami do przyłączeń”.
44) ST-IGG-0501: Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla ciśnień wejściowych do 10 MPa włącznie. Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do użytkowania”.
45) ST-IGG-1501: „Filtry do stosowania na sieciach gazowych”.
46) Publiczna specyfikacja PAS 1075 „Rury z polietylenu do alternatywnych technologii układania”.
47) Stanowisko Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w sprawie możliwości wcześniejszego oddawania do użytkowania obiektów budowlanych.
48) Stanowisko Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w sprawie pojęcia „modernizacja”.
49) Stanowisko Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w sprawie budowy przyłączy.
50) Procedura D/PE/G Prace Gazoniebezpieczne.
51) Procedura D/PE/N Prace Niebezpieczne.
52)  Instrukcja wykonywania prac geodezyjnych dla potrzeb Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział w Zabrzu
53) OKP-04-07 Wymagania techniczne dla standardowych szafek gazowych  montowanych na przyłączach gazowych.
54) Instrukcja „Roboty ziemne.”
Przywołane w dokumencie Standardy Techniczne można nabyć w wersji elektronicznej i papierowej w Izbie Gospodarczej Gazownictwa, ul. Kasprzaka 
25, 01-224 Warszawa. Ponadto przywołane w dokumencie normy i regulacje branżowe dostępne są do wglądu  w Oddziale w Zabrzu. Stanowiska Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego dostępne są na jego stronie internetowej http://www.gunb.gov.pl.
6. Załączniki.
Załącznik nr 1
Oświadczenie podmiotów gospodarczych świadczących usługi projektowe działających w imieniu i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Zabrzu w zakresie wymagań normy PN – EN ISO 14001:2005 Systemy Zarządzania Środowiskowego.
Załącznik nr 2  
Oświadczenie podmiotów gospodarczych działających w imieniu 
i na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Zabrzu 
w zakresie wymagań norm  PN – EN ISO 14001:2005 Systemy Zarządzania Środowiskowego oraz PN-N-18001:2004 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.
Załącznik nr 3  
Oświadczenie wykonawcy - wzór nr 2  (dot. wykonawców usług     projektowych, geodezyjnych i robót budowlanych).
Załącznik nr  4   Tabelaryczne zestawienie właścicieli nieruchomości.
Załącznik nr  5   Protokół przekazania placu budowy.
Załącznik nr  6   Raport spawania/zgrzewania.
Załącznik  nr 7   Protokół próby szczelności/wytrzymałości sieci gazowej. 

Załącznik nr  8   Protokół odbioru technicznego.
Załącznik nr  9   Protokół odbioru końcowego.
Załącznik nr  10 Protokół  robót zanikowych.
Załącznik nr  11 Protokół odbioru wykonanych robót.
Załącznik nr  12  Protokół odbioru geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.
Załącznik nr  13  Wzór pliku *.shp dla projektowanego obiektu liniowego i punktowego.
    Załącznik nr  14  Protokół odbioru technicznego dla przyłączy do 10m3/h
Załącznik nr  15 Protokół odbioru końcowego dla przyłączy do 10m3/h
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