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Zakres usług przeglądów serwisowych i konserwacji 

 
I. Obsługa, konserwacja oraz przeglądy centrali wentylacyjnej 

Zakres prac konserwacyjno-serwisowych: 
1. Oględziny ogólne i ocena stanu technicznego urządzenia: 

- sprawdzenie mocowań i połączeń wewnętrznych oraz elastycznych, 
- sprawdzenie wibracji, 
- sprawdzenie przewodów zasilających i uziemiających, 
- sprawdzenie stanu izolacji termicznych, 
- czyszczenie i odkurzanie centrali w środku i na zewnątrz, 

2. Sprawdzenie funkcjonowania (kontrola stanu, czyszczenie, wymiana, testowanie): 
- zespołu wentylatorowego, stanu łożysk, ewentualne przesmarowanie lub wymiana, 
- sprawdzenie i regulacja przekładni pasowej, ewentualna wymiana pasów, 
- wymienników ciepła - czyszczenie i prostowanie lamel, 
- dezynfekcja chłodnicy i tacy skroplin centrali, 
- wymiana filtrów powietrza, 
- układu automatyki - presostatu filtra/ów, presostatu wentylatora/ów 
- czujników pomieszczeniowych i kanałowych, 
- siłowników przepustnic.  

3. Pomiar parametrów pracy urządzeń: 
- pomiar prądów pracy wentylatorów, 
- sprawdzenie prądów rozruchowych wentylatorów, 
- pomiar napięć zasilających, 
- pomiar napięć sterujących, 

 4.   Informowanie na bieżąco Użytkownika o stanie technicznym urządzeń. 
 
II. Obsługa, konserwacja oraz przegląd nawilżacza parowego 

Zakres prac konserwacyjno-serwisowych: 
1. Oględziny ogólne i ocena stanu technicznego urządzenia. 
2. Sprawdzenie mocowań połączeń zewnętrznych. przewodów elastycznych oraz 

przewodów uziemiających. 
3. Sprawdzenie stanu cylindra parowego, czyszczenie cylindra, sprawdzenie 

konieczności wymiany cylindra parowego (wymiana na nowy nie wliczona w cenę 
przeglądu). 

4. Sprawdzenie przewodów doprowadzających wodę, parę i odprowadzenie skroplin 
5. Sprawdzenie oraz czyszczenie zaworów na zasilaniu i spuście wody. 
6. Sprawdzenie, czyszczenie ewentualna wymiana wkładu filtra wody na zasilaniu. 
7. Sprawdzenie funkcjonowania elementów automatyki nawilżacza. 
8. Pomiar napięcia i prądu pobieranego przez nawilżacz. 
9. Informowanie na bieżąco Użytkownika o stanie technicznym urządzenia. 

 

III. Obsługa, konserwacja oraz przeglądy agregatu skraplającego chłodzonego 
powietrzem  

Zakres prac konserwacyjno-serwisowych: 
1. Oględziny ogólne i ocena stanu technicznego urządzenia. 
2. Sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej. 
3. Sprawdzenie szczelności instalacji chłodniczej wewnątrz i na zewnątrz agregatu.  

W przypadku stwierdzenia nieszczelności należy przedstawić odrębny kosztorys 
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naprawy łącznie z materiałami oraz częściami niezbędnymi do naprawy  
i prawidłowego działania urządzenia. 

4. Sprawdzenie działania wyłącznika przeciwporażeniowego. 
5. Sprawdzenie ciśnienia czynnika chłodniczego po stronie parowania i skraplania. 
6. Sprawdzenie działania elementów wykonawczych automatyki (presostaty, zawory, 

grzałki karteru). 
7. Czyszczenie skraplacza. 
8. Sprawdzenie układu sterowania jednostki zewnętrznej. 
9. Pomiary elektryczne. 
10. Sprawdzenie stanu instalacji odgromowej i jej konserwacja. 
11. Informowanie na bieżąco Użytkownika o stanie technicznym urządzenia. 
 

IV. Obsługa, konserwacja oraz przegląd klimatyzatora (jednostka wewnętrzna 
oraz jednostka zewnętrzna) 

Zakres prac konserwacyjno-serwisowych: 
1. Sprawdzenie stopnia zanieczyszczenia jednostki wewnętrznej i zewnętrznej 

klimatyzatora – wyczyszczenie. 
2. Sprawdzenie szczelności urządzeń i instalacji, przez które przepływa czynnik 

chłodniczy. 
3. Sprawdzenie ciśnienia czynnika chłodniczego oraz w przypadku zapotrzebowania – 

uszczelnienie instalacji i uzupełnienie czynnikiem chłodniczym. 
4. Sprawdzenie parametrów niskiego i wysokiego ciśnienia obiegów chłodniczych. 
5. Sprawdzenie poziomu i stanu zużycia oleju w sprężarce. 
6. Sprawdzenie stanu łożysk wentylatorów, ewentualne przesmarowanie lub wymiana. 
7. Sprawdzenie kierunku obrotów wentylatorów. 
8. Sprawdzenie szczelności i drożności układu odprowadzenia skroplin – udrożnienie, 

czyszczenie tacy ociekowej. 
9. Sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznej. 
10. Sprawdzenie poprawnego działania zabezpieczeń elektrycznych. 
11. Pomiar poboru prądu uzwojeń sprężarki i wentylatorów. 
12. Uruchomienie klimatyzacji i sprawdzenie jej funkcjonowania w różnych trybach 

pracy ( tryb chłodzenia, osuszania, wentylacji). 
13. Sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń sterowniczych (pilota) – ewentualna 

wymiana baterii w pilocie. 
14. Informowanie na bieżąco Użytkownika o stanie technicznym urządzeń. 

 
V. Dodatkowe informacje 

Utylizacja części zużytych, odpadów, popłuczyn oraz filtrów wykonywana będzie przez 
firmę wykonującą serwis. 

W centralach wentylacyjnych filtry każdorazowo wymieniane będą na nowe. Zakup  
i dostawa filtrów, pasów napędowych oraz łożysk w centralach wentylacyjnych spoczywa 
na Wykonawcy, a cena ich zakupu zawiera się w cenie brutto oferty. 

Nadzór i wypełnienie karty serwisowej będzie wykonywać osoba posiadająca 
świadectwo kwalifikacji w zakresie postępowania z urządzeniami i instalacjami 
zawierającymi substancje kontrolowane (podstawa prawna Dz. U. z 2004 r. Nr 195 poz. 
2009). 
W przypadku stwierdzenia usterek przekraczających zakres przewidziany dla 
przeglądów przedstawiony zostanie odrębny kosztorys naprawy urządzenia łącznie  
z materiałami oraz częściami niezbędnymi do prawidłowego działania. 
 


