
Postępowanie nr: AG.B.0162.1.2023.33.PA

Informacje ogólne

Organizator KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KRAKOWIE

Nazwa Kompensacja mocy biernej w obiektach Policji woj. małopolskiego

Opis

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Decyzji Nr 58/2021 z dnia 4 listopada 2021r Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Informacje ogólne: 1.         Ofertę należy
przesłać w sposób:                 Oferty oraz wszelkie zapytania proszę składać do dnia 12.04.2023 roku do godz. 15.30. za pośrednictwem platformy zakupowej na adres:
https://malopolska-policja.eb2b.com.pl, zakładka „Postępowania” à „Lista postępowań otwartych”.                 W razie problemów ze złożeniem oferty proszę kontaktować się z
działem HelpDesk EB2B – kontakt w stopce strony internetowej. 2.       Ofertę należy sporządzić zgodnie z niniejszym zapytaniem.   Opis przedmiotu zamówienia: Montaż
urządzeń do kompensacji mocy biernej oraz opracowanie dokumentacji projektowej powykonawczej przez uprawnioną osobę zawierającą również pomiary elektryczne wymagane
na etapie odbioru zainstalowanych urządzeń w rozdzielni elektrycznej w lokalizacji: 1.     w budynku Komisariatu Policji VIII w Krakowie: •      Kraków, os. Zgody 10, PPE
590322429201690875, nr licznika 50581158, Montaż na stałe dławika trójfazowego o mocy 20 kVAr (L1=6,66 kVAr; L2=6,66 kVAr; L3=6,66 kVAr) Wyposażenie baterii
kompensacyjnych powinno zawierać:
- Dławik 20kVAr w obudowie IP23
  z termistorem                                   - 1 szt.
- Obudowa stal.  400x300x200mm - 1 szt.
- Rozłącznik NH000 100A 3P            - 1 szt.
- Wkładki WT 32A gG                        - 3 szt.
- Stycznik 75A 3P                               -  1 szt.     
- Podstawa 32A 1P                            -  1 szt.
- Wkładka WC 6A gG                        -  1 szt.
- Wyłącznik 10A tablicowy              -  1 szt.
- Lampka sygnalizacyjna 230V AC  -  1 szt.     Dławik musi posiadać niezależne zabezpieczenia toru sterowania i toru zasilania dławika. W przypadku stosowania wentylacji
wymuszonej należy stosować niezależne zabezpieczenia dla wentylatorów, Nie dopuszcza się stosowania aparatury zabezpieczającej o prądzie wyłączania mniejszym niż 10kA ze
względu na bliskość i moc transformatora a co za tym idzie wysoką wartość prądu zwarcia. Warunki dotyczące oferty oraz realizacji zamówienia: 1.       Termin związania z ofertą: 
30 dni kalendarzowych, 2.       Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury – przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto. 3.      
Warunki gwarancji: 12 miesięczna na wykonaną usługę oraz na urządzenia, produkty i materiały wykorzystane do realizacji zamówienia jednak nie krótsza niż gwarancja
producenta, 4.       Podstawę do wystawienia faktury VAT będzie stanowił protokół odbioru prac (załącznik nr 2), potwierdzony przez użytkownika. Do protokołu odbioru należy
dołączyć dokumentacją projektową powykonawczą opracowaną przez uprawnioną osobę zawierającą również pomiary elektryczne wymagane na etapie odbioru zainstalowanych
urządzeń, 5.       Istnieje możliwość oględzin miejsca montażu urządzenia kompensacyjnego, 6.       Możliwe jest uzyskanie danych z faktur za dystrybucję energii elektrycznej oraz
danych pomiarowych zarejestrowanych przez licznik do wykorzystania przy realizacji zlecenia, 7.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia prac w zakresie
uzależnionym od wartości ofert, efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia i posiadanych środków finansowych, 8.       Realizacja usługi odbywać się będzie na podstawie
pisemnego zlecenia, 9.       Zamawiający przekaże miejsce realizacji usług wg wzoru protokołu przekazania terenu/miejsca pracy, załącznik nr 3.      III.            TERMIN REALIZACJI
ZAMÓWIENIA:                - do 14 dni od daty otrzymania zamówienia        IV.            MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Miejsce realizacji zamówienia: wg opisu j/w Telefony
kontaktowe: 1) Komenda Miejska Policji w Krakowie: tel. 47 83 51  051 2) Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie: tel.: 47 83 54 912/920          V.            Kryteria badania, oceny



i wyboru ofert:                 Najniższa cena.      VI.            Załączniki:    - załącznik nr 1 wzór przedstawienia oferty, - załącznik nr 2 wzór protokołu odbioru prac, - załącznik nr 3 wzór
protokołu przekazania terenu/miejsca pracy.

Termin publikacji postępowania 2023-04-05 15:30

Postępowanie testowe Nie

Typ postępowania Otwarte

Rodzaj postępowania Niepubliczne

Tryb udzielenia zamówienia

Automatyczne wyproszenie oferentów, którzy nie złożyli oferty lub załączników Tak

 
Warunki składania oferty w postępowaniu

Sposób składania ofert Cena jednostkowa

Rodzaj ceny Cena brutto

Wymóg składania ofert Wszystkie przedmioty postępowania

Termin związania ofertą nie określono

Oferta cenowa składana tylko w formie załącznika Tak

Forma składania ofert/wniosków Elektronicznie

Oferent widzi ilość punktów Nie

Elektroniczne otwarcie ofert Tak

Domyślna waluta PLN

 
Etapy i terminy

Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia Termin otwarcia ofert

1 składania ofert 1 2023-04-05 15:30 2023-04-12 15:30 2023-04-12 15:30

 
Opis przedmiotu postępowania i kryteriów oceny



Kompensacja mocy biernej w obiektach Policji woj. małopolskiego: (1 szt.)

CPV: 51100000-3

Kryteria oceny przedmiotu postępowania

Cena brutto

Wymagane złożenia oferty równej lub korzystniejszej od wartości wywoławczej

w etapie składania ofert
Nie

Wymagane złożenia oferty równej lub korzystniejszej od wartości wywoławczej

w etapie aukcji
Nie

Minimalne postąpienie nie zdefiniowano

Maksymalne postąpienie nie zdefiniowano

Jedn. miary PLN/szt.

Trend w dół

 
Lista przesłanych załączników

Nazwa Etap Rozmiar Data przesłania

Załączniki organizatora

AG.B.0162.1.2023.33.PA zapytanie cenowe.pdf 1.01 MB 2023-04-05 14:08

załacznik nr 1_5 kwi23r.doc 50 KB 2023-04-05 14:08

protokół zdawczo odbiorczy_wzór_zał nr 2.docx 18 KB 2023-04-05 14:08

wzor-protokol-przekazania_wzór zał nr 3.docx 23 KB 2023-04-05 14:08


